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|. Dane identyfikacyjne

Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. (dalej: OPK Sp. z 0.0. lub
Przedsigbiorstwo)

ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw.

W okresie objetym kontrolg Zarzad Spotki jednoosobowo stanowit Grzegorz Stasiak
powotany w dniu 1 lipca 2011 r. do dnia zakonczenia kontroli, (dalej: Prezes Spotki).

(akta kontroli str.: 823)
- planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadan
w zakresie gospodarki Sciekowej;
- zbieranie $ciekdéw komunalnych;
- oczyszczanie Sciekow komunalnych i zagospodarowanie osadow $ciekowych;
- finansowanie zbierania i oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Kontrolg objeto okres od 1 stycznia 2018 do 30 stycznia 2020, z wykorzystaniem
dowodéw przed tym okresem, majgcych bezposredni zwigzek z przedmiotem
kontroli.

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroli!.

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Lodzi

Marek Tarnawski, doradca techniczny, upowaznienie do kontroli nr LLO/191/2020
z dnia 2 grudnia 2020 r.
Janusz Rzepecki, doradca ekonomiczny, upowaznienie do kontroli nr LLO/194/2020
dnia 10 grudnia 2020 r.

(akta kontroli str.. 1-4; 1378-1379)

1Dz, U. 22020 r. poz. 1200, dalej; ustawa o NIK
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Il. Ocena ogodlna? kontrolowanej dziatalnosci

OPK Sp. z 0.0. przediozylo Burmistrzowi Miasta Ozorkowa ,Wieloletni Plan Rozwoju
i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Urzadzen Kanalizacyjnych”, ktory byt
zgodny z AKPOSK 2017, za$ realizacja zaplanowanych przez OPK przedsiewzigé
przebiegata w sposob wiasciwy.

OPK Sp. z 0.0. posiadato wazne zezwolenie na zbiorowe odprowadzanie $ciekdw
na obszarze swojego dziatania, dotrzymywalo warunkow pozwolenia
wodnoprawnego w tym w zakresie postepowania z osadami oraz posiadalo dane
dotyczace ilosci Sciekéw odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do
oczyszczalni. Stan urzgdzen technologicznych oczyszczalni $ciekdw oraz stuzacych
zagospodarowaniu komunalnych osadéw Sciekowych byt wiasciwy. Izba zwraca
uwage na niedotrzymanie przez Przedsigbiorstwo obowigzku wykonania przegladow
rocznych w 2019 r. dla obiektéw budowlanych znajdujacych sie na Oczyszczalni
w Cedrowicach. Spdtka nie przeprowadzita rowniez okresowych kontroli rocznych
i piecioletnich  przepompowni  Sciekoéw, stacji zlewnej i obiektu reaktora
biologicznego, zgodnie z ww. przepisami Prawa budowlanego.

Przekazywane do Burmistrza dane dot. ilosci Sciekoéw odprowadzanych zbiorczym
systemem kanalizacyjnym oraz dostarczanych taborem asenizacyjnym niezbedne
do opracowania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania
Sciekéw Komunalnych (dalej: KAPOSK) za 2018 r. oraz przekazane przez Spotke
do sprawozdania za 2019 r. informacje o suchej masie wytworzonych komunalnych
osadow Sciekowych przeznaczonych do uprawy ro$lin nie przeznaczonych do
spozycia i pasz byly nierzetelne, 1. zawieraly dane niezgodne ze stanem
faktycznym.

Izba pozytywnie ocenia wykonanie przez Spotke zadan z zakresu oczyszczania
sciekow komunalnych oraz zagospodarowania komunalnych osadéw $ciekowych.
Spotka prowadzita ewidencje wytworzonych komunalnych osadow $ciekowych
| zagospodarowywata wytworzone osady w sposob okreslony w przepisach.

Przedsiebiorstwo podejmowalo dziatania w ramach posiadanych $rodkow
finansowych na realizacje przedsiewzie¢ w zakresie zbierania i oczyszczania
sciekow. Podejmowato réwniez dziatania polegajace na pozyskaniu brakujacych
srodkow finansowych niezbednych do realizacji ww. dziatan.
1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie
i nadzorowanie realizacji zadan w zakresie
gospodarki sciekowe;.
1.1. Planowanie gospodarki $ciekowej.

Rada Miejska w Ozorkowie w dniu 18 grudnia 1997 r. podjela uchwale® w sprawie
przeksztaicenia Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozorkowie
w jednoosobowa spotke z 0.0., dziatajacq pod firmg ,Ozorkowskie Przedsigbiorstwo

2 Najwyzsza Izba Kontroli formutuje ocene ogoing jako ocene pozytywna, ocene negatywng albo ocene w formie
opisowej.

3 Uchwata nr XXXVIIl/266/97 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie przeksztatcenia
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozorkowie w jednoosobowg spotke Gminy Miasta
Ozorkowa.



Komunalne — Spétka z 0.0. z siedzibg w Ozorkowie?., w ramach ktérej catos¢
udziatéw przystuguje Gminie Miasto Ozorkowow.

(akta kontroli, str.; 824-825)
Przedmiotem dziatalno$ci Spétki byto m.in. $wiadczenie ustug w sferze uzyteczno$ci
publicznej: ustugi wodociggowe, wywoz nieczystosci  stalych i ptynnych,
odprowadzanie $ciekéw wraz z ich oczyszczaniem, ustugi sanitarne i pokrewne.
Spotka zostata wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego w dniu 12.04.2002 1.

(akta kontroli str.: 826-875)

Na terenie Gminy na mocy uchwaty nr [V/50/2015 Sejmiku Wojewddztwa t.6dzkiego
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji® zostata wyznaczona
aglomeracja, ktora sktadata sie z miasta Ozorkdw.

Dlugo$¢ sieci sanitarnej w Gminie Miasto Ozorkéw wynosita na koniec 2018 r.
43,8 km, a ogolnosptawnej 5,2 km, na koniec 2019 r. odpowiednio 43,9 km i 5,2 km,
za$ na dzien 30 wrzesnia 2020 r. odpowiednio 44 km oraz 5,2 km.
(akta kontroli str.: 746-765)
Spotka w drodze aportu nabyta od Gminy Miasto Ozorkow przepompownie Sciekow
usytuowang w Ozorkowie. Ponadto, protokotami przekazania-przejecia (PT) Spotka
przejeta przylacza cieplne i wodociagowe, wezet co ;magistrale Srodmiejskie, sie¢
wodociagowa, kanalizacje sanitarng (grawitacyjna), przepompownie sciekow.
(akta kontroli, str.; 876-1077)
W fatach objetych kontrolg Przedsigbiorstwo posiadato urzadzenia kanalizacyjne
oraz instalacie do oczyszczania Sciekow komunalnych obejmujace dwie
przepompownie $ciekéw (teren aglomeracji), oraz oczyszczalnie Sciekow
zlokalizowang w miejscowosci Cedrowice (poza aglomeracja).
OPK posiadato jeden punkt zlewny zlokalizowany na terenie oczyszczalni sciekow w
Cedrowicach.
(akta kontroli, str.: 746-765)
Burmistrz Decyzja nr 3/2002 z dnia 24.10.2002 r. udzielit Spéice bezterminowego
zezwolenia na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekéw komunalnych. Zgodnie z trescig
udzielonego spoice zezwolenia, Przedsigbiorstwo zostalo zobowigzane do
prowadzenia dziatalnoéci objetej zezwoleniem na zasadach okreslonych w ustawie
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniem Sciekéw oraz na
zasadach okreslonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Do obowigzkdw
Przedsiebiorstwa nalezalo w szczegdlinosci zapewnienie wysokiej jakoSci
$wiadczonych ustug, niezawodnosci w zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
komunalnych, zapewnienie zdolnoSci posiadanych urzadzen m.in. do
odprowadzania $ciekéw w sposob ciggly i niezawodny, a takze ustalania oplat w
oparciu o niezbedne przychody, ktdrych warto$¢ pokrywa uzasadnione wydatki
zwigzane m.in. z eksploatacja urzadzen.
(akta kontroli, str.: 1078-1082)

1.2,  Planowanie realizacji przedsiewzie¢ w zakresie gospodarki $ciekowe;.

OPK zgodnie z art. 21 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw opracowat Wieloletni

4 Kapitat zakladowy spotki wynosi 12 min zt i dzieli sig na 12.000 réwnych i niepodzielnych udziaiéw po 1.000 zt
kazdy. Wszystkie udzialy objela Gmina Miasta Ozorkow. Udzialy zostajg pokryte sktadnikami mienia Zaktadu
zgodnie z bilansem na 30.11.1997 r. W latach 1998 - 2015 kapitat zakladowy Spolki kolejnymi aktami
notarialnymi podwyzszono z kwoty 12.000.000 zi do 14.949.840 zt. Wszystkie udzialy zostaly objete przez
jedynego wspolnika — Gmine Miasta Ozorkowa.



Planu Rozwoju i Modemizacji Urzadzen Wodociggowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych Gminy Miasta Ozorkow na lata 2018-2020 i nastepnie, w dniu
30 listopada 2017 r. przediozyt Burmistrzowi ww. plan celem jego weryfikacji pod
wzgledem zgodno$ci z kierunkami rozwoju gminy, z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia. Ww. plan zostat
przyjety uchwatg Rady Miejskiej w Ozorkowie stycznia 2018 r.6 Wykonanie Uchwaly
powierzono Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

(akta kontroli, str.: 1083-1092)
Dane w oparciu, o ktére opracowano projekt ww. Planu byly zgodne z danymi
dot. aglomeracji, zawartymi w uchwale o wyznaczeniu aglomeracji oraz
w Aktualizacj Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych
(AKPOSK).
W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych na lata 2018-2020 przewidziano m.in..
- budowe sieci wodociggowej w ul. Zacisznej (ok. 140 m),
- budowe sieci wodociggowej w ul. Prostej (ok. 140 m),
- budowe kanalizacji $ciekowej w ul. Cyprysowej (ok.152 m),
- budowe kanalizacji $ciekowej w ul. Traugutta i Starzynskiego (ok.846 m),
- budowe kanalizacji Sciekowej w ul. Cyprysowej (ok. 152 m),
- projekty wykonawcze rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow
W Wieloletnim Planie, nie ujeto budowy nastepujacych przedsiewzigé:
- kanalizacji sanitarnej (KS): w obszarze zlewni kolektora Il oraz w obszarze zlewni

przepompowni ,Ogrodowa’”,
- przepompowni. ,Krzeszewska’, ,Maszkowska’, w obszarze zlewni ,Adamowek”,
ul. Brzoskwiniowej, ul. Konopnickiej, ,Zytnia” i ,Nowa’, ul. Leczyckiej.

Przedsigwziecia te ujeto natomiast w AKPOSK 2017.

Planowane terminy rozpoczecia i zakoriczenia realizacji przedsiewzie¢ zwigzanych
z realizacjg Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow (KPOSK) nie bylo zgodne
z wskazanymi w AKPOSK 2017. Koszty realizacji przedsiewzieé, okrelone w Planie
réwniez nie byly zgodne z przewidzianymi w AKPOSK 2017.

Prezes OPK Sp. z 0.0. wyja$nil, iz Plan obejmowal tylko cze$ciowo przedsiewziecia
majace zapewni¢ osiagniecie ww. celdw z uwagi na brak srodkéw finansowych
umozliwiajacych realizacje przez Przedsigbiorstwo catosci zamierzen ujetych
w AKPOSK. Natomiast koszty realizacji przedsiewzie¢ nie byly zgodne
z przewidzianymi w AKPOSK w zwiazku z roznym zakresem planowanych zadar
okreslonych w planie wieloletnim i w aktualizacji KPOSK.

Ponadto, w aktualizacji KPOSK zostaly podane ramy czasowe dla calego
przedsiewziecia dot. budowy kanalizacji sanitarnej. Terminy rozpoczecia
i zakonczenia  poszczegbinych  zdan  bedacych  czeSciami  sktadowymi
przedsiewziecia okreslonego w KPOSK wynikaly z planu wieloletniego i mozliwosci
finansowych OPK Sp. z 0.0. Ww. rozbiezno$ci spowodowane byly przewlekloscig
postepowan administracyjnych z koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji,
dokonania uzgodnier i pozyskania opinii.

Przedsiebiorstwo nie opracowato i nie przedktadato Burmistrzowi Miasta Ozorkowa
aktualizaciji wieloletniego planu.

6 Uchwala nr LI/302/18 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzan Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych na lata
2018-2020.



Prezesa wyjasnit m.in., ze Przedsigbiorstwo w okresie obowigzywania planu
wieloletniego nie wprowadzato nowych zadan inwestycyjnych, powodujacych
koniecznoé¢ jego aktualizacji. Wyjasnit rowniez, ze Przedsigbiorstwo w latach
objetych kontrolg nie opracowalo i nie przedktadato Wieloletniego Planu Rozwoju na
lata pézniejsze. Zobowiazania wynikajace z KPOSK spoczywajg formalnie na

Gminie Miasto Qzorkéw. Zgodnie z podziatem aglomeracji wedfug priorytetow,

zawartym wV aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw (2017),

Aglomeracji Ozorkéw przyporzadkowano priorytet Ill, tj. aglomeracja, ktéra przez

realizacje planowanych dziatan inwestycyjnych do dnia 31 grudnia 2021 r., spetni

warunki dyrektywy 91/271/EWG dotyczace jakosci i wydajnosci oczyszczalni oraz

zagwarantuje wyposazenie w sie¢ kanalizacyjng co najmniej na poziomie 95%.

W danych do AKPOSK 2017 przyjeto powyzszq date jako graniczng dla realizacji

wszystkich zadan z AKPOSK 2017, o ile pozwolg na ich realizacje uwarunkowania

prawne, organizacyjne i tinansowe. Kozbiezno$c¢ pomigdzy terminami rozpoczecia

i zakoriczenia zadan oraz kosztami okreslonymi w Planie i AKPOSK 2017 wynikajg

-

+ w AKPOSK podane zostafo ogéine, szerokie spektrum zadan, ktorych wykonanie
pozwolitoby na skanalizowanie cafosci miasta Ozorkowa. Koszty wyliczane byly
na podstawie wskaznikéw szacunkowych a terminy realizacyjne okreslone byly
dla catosci przedsiewzieé ujetych w AKPOSK,

« Plan natomiast okre$lat terminy wykonania, szacunkowe koszty dla zadan,
ktére mozliwe byly do realizacji przez Spotke i ktore sq czeScig skfadowq
przedsiewzieé ujetych w AKPOSK 2017 przedstawionych w wyzszym poziomie
agregacji.

« Wieloletnie Plany Rozwoju  przygotowywane sq w Sposob ,ciggniony”
w okresach trzyletnich. OPK nie przygotowuje awansem projektu tego Planu na
lata nastepne, gdyz nie byfo to praktykowane w pracach samorzgdowych.
W grudniu 2020 r. Przedsigbiorstwo ztozyta projekt Planu na lata 2021-2023,
ktory zostat przyjety przez Rade Miejska.”

(akta kontroli, str.: 746-765; 1354-1356)

1.3.  Monitorowanie realizacji zadan w zakresie gospodarki $ciekowe;j.

Przedsigbiorstwo posiadalo dane o ilosci Sciekéw odprowadzanych systemem
kanalizacji do oczyszczalni z terenu aglomeracji oraz dowozonych z terenu
aglomeraciji. llos¢ sciekéw odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym
do oczyszczalni wyniosta w 2018 r. 655,2 tys. m3 w tym z obszaru aglomeracji —
644,9 m3w 2019 r. odpowiednio 647,6 m3i 636,1 m3, zas w 2020 r. (3 kwartaty) —
436,0 m3 i 4282 md. llos¢ Sciekow dostarczonych do oczyszczalni taborem
asenizacyjnym w ww. latach wynosita (w m?) odpowiednio: 24,2, 21,91 21,0.
(akta kontroli, str.: 749)
W latach 2018-2020 (3 kwartaly) zrealizowano nastepujace przedsiewziecia
w zakresie gospodarki Sciekowej:
e budowa 272 m kanalizacji sanitarnej (KS) w ulicy Olczaka w Ozorkowie
(ograniczenie zrzutu $ciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym),
e budowa 44 m KS w ulicy Lacznej w Ozorkowie (ograniczenie zrzutu Sciekow
dowozonych taborem asenizacyjnym),
e budowa 157 m KS w ulicy Il Putku Szwolezeréw Rokitnianskich w Ozorkowie
(umozliwienie podtaczenia sie do kanalizacji nowym odbiorcom),
e budowa 135 m KS w ulicy Narutowicza w Ozorkowie (ograniczenie zrzutu
Sciekow dowozonych taborem asenizacyjnym),



e budowa 677 m KS (rozdziat KS i kanalizacji deszczowej-KD, ograniczenie
infiltracji Sciekdw do ziemi),

e budowa 331 m KS w ulicy Starzynskiego w Ozorkowie (rozdziat KS i KD,
ograniczenie infiltracji $ciekow do ziemi),

e budowa 225 m KS (ograniczenie infiltracji sciekéw do ziemi; umoZliwienie
wybudowania dalszej cze$ci KS w celu podtaczenia innych odbiorcow),

e modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Cedrowicach (etap | -
instalacja do przetwarzania osadow z wiata magazynowa i towarzyszacy
infrastruktura; przetworzenie osadéw na nawoz lub ulepszacz do gleby. Etap |l
dalsza rozbudowa i modernizacja oczyszczalni, dostosowanie jej do faktycznych
parametrow pracy).

(akta kontroli, str.: 1093-1094)

Ww. zadania zrealizowanie zostaly w terminach okreslonych w AKPOSK, za$ ich

realizacja spowodowata czesciowe osiggniecie okresinych w aktualizaciji celow.

Prezes wyjasnit, ze powyzsza sytuacja wynikata z mozliwosci finansowych OPK

Sp. zo.0.

OPK, na potrzeby opracowania sprawozdania z realizacji KPOSK za 2018 r.
przekazato droga mailowg do Urzedu Miejskiego w Ozorkowie w dniu 29 stycznia
2019 r. informacje obejmujace dane dotyczace ilosci Sciekow komunalnych
powstajacych w aglomeracji oraz dane finansowe, za$ za 2019 r. w dniu 6 lutego
2020 r.

(akta kontroli, str.: 750-751)
Przedsigbiorstwo w dniu 19.02.2019 r. otrzymato wiadomo$¢ mailowa od Urzedu
Miejskiego w Ozorkowie z prosha o weryfikacje danych do sprawozdania KPOSK za
2018 rok. Do maila dotgczona byta tabela Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej (dalej: RZGW) oraz tres¢ wiadomosci RZGW Warszawa do Urzedu
Miejskiego z dn. 15.02.2019 r. o koniecznosci zweryfikowania wybranych danych,
wtym roznicy wynoszacej -9,6 % pomiedzy RLM w uchwale ustanawiajacej
aglomeracje a rzeczywista RLM. Wartos¢ -9,6 % wynikata z réznicy pomigdzy
wartoScig 22448 RLM, zapisang wuchwale Rady Miejskiej nr [V/50/2015
o ustanowieniu Aglomeracji Ozorkéw, a warto$cig 24614 RLM - bedacq sumg liczby
rzeczywistych mieszkancow w aglomeracji, RLM przemystu, RLM os6b czasowo
przebywajacych w aglomeracji [RLM], z wyszczegolnieniem na korzystajacych
z sieci kanalizacyjnej oraz RLM dostarczany taborem asenizacyjnym.

Prezes OPK Sp. z 0.0. wyjaénit, ze: ,(...) Przedsigbiorstwo z uwagi na swoj zakres
dziatalnosci i kompetencje dotyczace gospodarki wodnoSciekowej w aglomeracii,
potwierdzifo wylgcznie dane dotyczgce RLM przemystu tj. 7920 RLM. Z uwagi na
brak empirycznych danych, umoZliwiajacych precyzyjne wyznaczenie RLM
przemystu, Spétka oszacowata jg w oparciu o liczbe i rodzaj podmiotow
wprowadzajgcych Scieki przemysfowe do kanalizacji zbiorczej i wartosci fadunku
BZT) z literatury fachowej szacujgce wartoS¢ RLM pochodzacy z poszczegbinych
gatezi przemystu. Nalezy zauwazyc, ze powyzsze informacje sq teoretyczne z uwagi
na fakt, ze spbtka ani podmioty przemysfowe nie majg obowigzku wykonywania
indywidualnych badan oznaczajgcych fadunek BZTS w Sciekach dostarczanych do
sieci kanalizacyjnej. W okresie prowadzonej kontroli najwiekszym dostawca $ciekow
pod wzgledem fadunku BZT5 byta Okregowa Spétdzielnia Mieczarska w Ozorkowie.
Na podkreslenie zastuguje informacja, ze publikacje naukowe na podstawie, ktorych
przedsiebiorstwo szacowafo wartosci fadunku BZT5 dla podmiotdw przemysfowych
podajg wahania tego fadunku w zakresie 451-5786 mgO 2/ dla dziatalnosci
mleczarskiej. Warto$¢ 24614 RLMrz zostata wyliczona automatycznie w tabeli, jako
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suma wartosci 7920 RLM przemystu podang przez Przedsigbiorstwo i 16 694 RLM
rzeczywistych mieszkanicow w aglomeracji, podang przez Urzad Miejski
w Ozorkowie. Zgodnie z algorytmami tabeli RZGW, rdznica pomiedzy RLM
rzeczywista a RLM zapisang w uchwale, powyzej lub ponizej 5% zostaje
automatycznie oznaczona, jako przewidziana do weryfikacji. Nalezy dodac,
Ze instrukcja do tabeli RZGW w punkcie dotyczgcym omawianej roznicy informuje,
cyt. ,réznica pomiedzy RLM w uchwale a RLMrz wigksza badz mniejsza niz 5% nie
Jjest bledem a jedynie sugestia, Ze nalezy zastanowic sig nad zmiang aglomeracj’
(akta kontroli, str.: 1372-1373)
Przedsigbiorstwo nie byto kontrolowane przez Burmistrza w zakresie, zbiorowego
odprowadzania Sciekéw i zwigzanych z tym zagadnien finansowych.
(akta kontroli, str.: 750-751; 1356)

W dzialalnoéci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Sporzadzona przez OPK, na potrzeby opracowania sprawozdania z realizacji
KPOSK za 2018 r., informacja o ktorej mowa w art. 89 ustawy Prawo wodne,
w zakresie danych dot. ilosci Sciekéw odprowadzanych zbiorczym systemem
kanalizacyjnym oraz dostarczanych taborem asenizacyjnym byta nierzetelna. | tak:

- w informaciji ilos¢ $ciekow wskazano na poziomie 684 tys. m3/rok podczas gdy
faktyczna ilos¢ Sciekow odprowadzonych wynosita 655,2 tys. m3/rok.

- w informacji ilo$¢ $ciekow dostarczonych taborem asenizacyjnym okreslono na
poziomie 24,2 tys. m3/rok a w sprawozdaniu 25 tys. m3/rok.

Prezes OPK Sp. z 0.0. wyjasnit, ze: ,W sprawozdaniu KPOSK za rok 2018 zostata
biednie podana ilo$¢  Sciekéw  odprowadzanych  zbiorczym  systemem
kanalizacyjnym. Bfednie podano liczbe 684 tys. m3, ktora odpowiada iloSci
sprzedanej wody w 2018 r., zamiast prawidfowej ilosci odprowadzonych Sciekow
w 2018 r. w ilosci 655,2 tys. m3. (...). W sprawozdaniu KPOSK za 2018 r. na skutek
omytki pisarskiej podano biednq ilosc Sciekbw dowoZonych taborem asenizacyjnym,
powinno by¢ 24,2 tys. m3, do sprawozdania wpisano 25 tys. m3."

(akta kontroli, str.: 821-822;)

OPK Sp. za 0.0. posiadalo stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnoSci
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania Sciekow
komunalnych. Przedsigbiorstwo przedlozyto Burmistrzowi Miasta Ozorkowa
,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzenn Wodociggowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych”. Przekazywane do Burmistrza dane dot. ilosci $ciekow
odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym oraz dostarczanych taborem
asenizacyjnym niezbedne do opracowania sprawozdania zrealizacji Krajowego
Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych za 2018 r. byly nierzetelne
tj. zawieraly dane niezgodne ze stanem faktycznym.

2. Zbieranie sciekow komunalnych.
21.  Zbieranie $ciekow komunalnych.

Przedsiebiorstwo nie dysponowato informacjami dot. liczby mieszkancow Gminy,
ilosci przydomowych oczyszczalni Sciekéw oraz iloci zbiornikow bezodplywowych
na obszarze objetym swojq dziatalnoscia,

Prezes OPK wyjasnit, ze: ,Spétka nie widzi uzasadnienia dla zbierania danych
dotyczacych ilosci mieszkancow korzystajacych z systemu kanalizacji sanitarnej,
gdyz rozliczenie za odprowadzenie Sciekdw odbywa sie¢ na podstawie wskazarn
wodomierza jako urzadzenia pomiarowego. Zatem ww. informacje nie sq potrzebne



dla funkcjonowania firmy. Obowigzek ewidencji przydomowych oczyszczalni

Sciekow i zbiornikow bezodplywowych spoczywa na Gminie Miasto Ozorkéw.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modemizacji Urzadzen Wodociggowych i Urzadzen

Kanalizacyjnych przedsigbiorstwo opracowuje w formie projektu i przekazuje go do

przyjecia Radzie Miejskiej w drodze uchwaly na podstawie analizy potrzeb

i moZliwo$ci w oparciu o:

*  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

*  Koncepcje rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ozorkowa

* Whioski mieszkancow i instytucji ( min. Rady Miejskiej m. Ozorkowa) w sprawie
budowy urzadzen kanalizacyjnych”

(akta kontroli str.: 751; 772)
Spotka w marcu 2014 r. opracowala ,Koncepcje programowo - przestrzenng
rozwoju I rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Ozorkowa" Celem
opracowania bylo stworzenie technicznych rozwigzan dla nowych terenéw objetych
urbanizacjg i planem przestrzennego rozwoju oraz sprawdzenie uktadu istniejace;
sieci i okre$lenie mozliwosci oczyszczenia Sciekow w istnigjacych obiektach a takze
potrzeby ich modernizacji i remontu.
Jak wyjasnit Prezes OPK Sp. z 0.0.: ,Koncepcja programowo - przestrzenna
rozwoju i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Ozorkowa byta
opracowana na potizeby wewnetrzne Spotki w celu okreslenia skali kosztow
i potrzeb inwestycyjnych z zakresu gospodarki Sciekowej. Przedsigbiorstwo nie
przekazywato ww. dokumentéw do Urzedu Gminy Miasta Ozorkowa. Z uwagi na
planowang modernizacje i rozbudowe oczyszczalni $ciekow w Cedrowicach, ktéra
Jest inwestycjq wysoce kosztowng Spotka nie rozwaza aktualizacji przedmiotowej
koncepcji. MoZliwosci finansowe przedsigbiorstwa uniemozliwiaja prowadzenie
Jjednoczeénie inwestycji dotyczacej oczyszczalni Sciekdw i szerokiego zakresu
budowy kanalizacji sanitarmej. W zwigzku z powyzszym prowadzenie prac nad
koncepcjg w najblizszych frzech latach Spétka uwaza za bezzasadne. Zakres
1zeczowy dotyczgcy poszczegdinych zlewni wymienionych w koncepciji oraz koszty
catkowite jej realizacji zostaly przekazane do Urzedu Gminy Ozorkéw w ramach
danych do ankiety dotyczacej V AKPOSK.”
(akta kontroli str.: 734)

Przedsiebiorstwo nie wystapito do burmistrza z wnioskiem o podjecie dziatan w celu
zapewnienia podiaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej wszystkich
nieruchomosci w obszarze aglomeracii jak i poza nia.

Spotka podejmowata nastepujace dzialania w celu zapewnienia podtaczenia

do istniejacej sieci kanalizacyjnej nieruchomosci z terenu aglomeracii:

+ od marca 2014 r. do marca 2015 r. — publikowano informacje w Wiadomosciach
Ozorkowskich o mozliwo$ci uzyskania dofinansowania na wykonanie podiaczen
do systemu kanalizacji z WFOSIGW w Lodzi w ramach dziatan prowadzonych
przez OPK Sp. z 0.0.;

+ 02.04.2014 r., 09.04.2014 r. - zorganizowano dwa spotkania dla mieszkafncow
w zwigzku z mozliwoscig uzyskania dofinansowania z programu WFOSIGW
wtodzi pn. “"Wykonanie podfgczerr budynkéw do zbiorowego systemu
kanalizacji".

« 09.03.2015 r. - zorganizowano spotkanie dla mieszkancow w zwigzku
z mozliwoscig uzyskania dofinansowania z programu WFOSIGW w todzi pn.
"Wykonanie podigczen budynkéw do zbiorowego systemu kanalizacji', drugi
nabor .



+ Kolportaz pism informujacych o obowigzku i mozliwosci podtaczenia sie do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej do mieszkancow.

+ Przeslanie wezwan dla mieszkancéw dotyczacych obowiazku przytaczenia
nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej maj 2015 r.

« Prowadzenie przez pracownikow OPK wizytacji u mieszkaricow w celu informacji
0 obowigzku podigczenia oraz okre$lenia przyczyn nie podtgczania.

Jak wyjasnit Prezes OPK: ,Od roku 2015 nie prowadzono dziatah informacyjnych
poniewaz przeprowadzona analiza’ powoddw nie podigczania sie do kanalizacji
sanitarnej tj. nie urequlowany stan prawny nieruchomosci, brak funduszy wfasnych,
rezygnacja bez podania przyczyny wykazafa, ze bedg to dziafania nieefektywne.
Wykorzystanie ww. programu WFOSIGWE jako instrumentu do zwigkszania ilosci
podtaczen eliminowat wymdg zgfaszania do programu minimum 50 posesji.
Z 7ehranych przez Spotke danych wynikato Ze spefnienie tego zafoZenia jest
niemozliwe. Realizowane w latach 2018-2020 inwestycje zwigzane z budowg
kanalizacji sanitarnej nie wymagaly dziatah zachecajacych do podfaczen. Dotyczyly
one modernizacji przy kiérych przetaczano do nowej infrastruktury juz
skanalizowane posesje oraz rurociggdw do niezabudowanych dziatek W zwigzku
z powyzszym Spotka uznafa, ze wniosek do Burmistrza o podjecie dziatan w celu
podfaczenia do istniejgcej kanalizacji wszystkich nieruchomosci jest bezcelowy.”
(akta kontroli str.; 752; 775-777)
Spotka prowadzita rejestr awarii kanalizacji sanitarnej. W okresie objetym kontrolg
nie wystapity awarie skutkujace wylaczeniem fragmentu sieci kanalizacyjnej lub
stacji zlewni. Awarie kanalizacji sanitarnej wystapity 54 razy w tym w 53
przypadkach ich usunigcie polegato na udroznieniu rur za pomocy wozu
ci$nieniowego lub sprezyny mechanicznej. W przypadku jednej awarii remont
polegat na wymianie trzech odcinkéw rur kamionkowych ?
Przyczyna powstatych awarii sieci kanalizacyjnej byty:
a) zatory spowodowane osadami z tuszczu i odpadami statymi wyrzucanymi do
instalaciji sanitarnej;
b) zarastanie kanalizacji korzeniami drzew;
c) peknieciami rur kamionkowych spowodowanych ruchem pojazdow
mechanicznych.

Awarie sieci kanalizacyjnych nie spowodowaly konieczno$ci  wytaczenia
z eksploatacji fragmentdw sieci kanalizacyjnej a $cieki nie byty odprowadzane bez
oczyszczenia.

(akta kontroli str.: 752-753; 815; )

Przedsiebiorstwo, przeprowadzalo wykonywalo okresowe kontrole  stanu
technicznego sieci kanalizacyjnej na podstawie rocznych harmonograméow
przegladow i konserwacji urzadzen kanalizacji sanitarnej. W  wyniku
przeprowadzonych kontroli zlecono m.in.: plukanie sieci wozem ciSnieniowym,
wycinanie korzeni wrastajacych w rury kanalizacyjne oraz bezwykopowe remonty rur
kanalizacyjnych. Wykonywato réwniez coroczne przeglady przepompowni $ciekow10

7 Analiza przeprowadzona na podstawie pisemnych o$wiadczen mieszkancow, w ktorych okreslano powod nie
podiaczenia sie do kanalizacji sanitarnej. Dane do o$wiadczen byly zbierane przez pracownikow Spétki na
podstawie wywiadu bezposrednio z mieszkaficami  przeprowadzanego na posesji, ktéra nie zostala
podigczona.

8 Program WFOSIGW w todzi pn. " Wykonanie podigczen budynkéw do zbiorowego systemu kanalizacji".
9 Awaria z dnia 05.01.2020 r. na ul. Starzynskiego.
10 Przepompownie na ul. Nowej i Adamdwek.
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w tym instalacji elektrycznych, klapy studni oraz zamontowanych na przepompowni
pomp. Kontrole te nie wykazaly nieprawidiowosci w dziataniu ww. obiektow.

Jak wyjasnit Prezes OPK: ,Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wiaciciel —
zarzgdca musi dokonywac przegladu sieci kanalizacyjnej {j. obiektu liniowego
okresowej kontroli raz na 5 lat. Z uwagi na zakres i trudno$¢ wykonania takiego
przegladu w pordwnaniu do obiektu budowlanego, w ktérych podstawowym
problemem jest po zakopaniu instalacji dostep do nich jest ograniczony lub w ogdle
go nie ma, utrudniona jest rowniez ocena stanu technicznego, diagnoza awarii, ich
lokalizacja jak réwniez dokonanie takich przegladéw w okreslonym punkcie czasu.
Rozpoznanie uszkodzen w obiekcie liniowym nastepuje poprzez dokonanie jego
badan lub obserwacje zmian w jego otoczeniu. Do rozpoznania zmian wszystkich
cech, zakres tych badah lub obserwacji musiatby by¢ bardzo szeroki, co jest
zwigzane z bardzo wysokimi kosztami. W przypadku obiektow liniowych zakopanych
w cafosci w ziemi petne sprawdzenie stanu technicznego i ocena przydatnosci do
uzytkowania wymagataby tak naprawde odkopania obiektu liniowego. Z uwagi na
ograniczenia kosztowe przedsigbiorstwo prowadzi jako podstawowa metode oceny
Stanu technicznego i oceny przydatnosci do uzytkowania inspekcje wzrokowe, ktore
to prowadzone sq w sposob ciggly podczas prowadzenia dozoru i eksploatacji sieci
kanalizacyjnej wg rocznych harmonograméw konserwacji i przegladéw infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej, co potwierdzajg codzienne karty zlecen zadan do realizacji
w oparciu o harmonogramy i oceny z poprzednich okreséw. Kontrole te prowadzone
Sq wsposdb bezposdredni przez stuzby jednostki organizacyjnej jak roéwniez
posrednio przy wykorzystaniu narzedzi - przyrzadow optycznych jak i kamer.”

Przedsiebiorstwo, whrew obowigzkowi okreslonemu w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2
ustawy Prawo budowlane nie przeprowadzato rocznych i piecioletnich kontroli
polegajacych na sprawdzeniu stanu technicznego urzadzen kanalizacyjnych -
przepompowni $ciekow zlokalizowanych na terenie aglomeraciji.

(akta kontroli, str.; 386-560; 773-774;1307-1359)

Przedsigbiorstwo, w okresie objetym kontrola, ze wzgledu na powtarzajace sie
awarie na podstawie okresowej kontroli stanu technicznego oraz wynikow
zinspekcji kamerg telewizyjng kanatu sanitarnego w ul. Traugutta', podjeto
decyzje? o przebudowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ww. ulicy.

(akta kontroli, str.: 587-606; 1252-1306; 1360-1370)

W okresie objetym kontrolg, do przedsiebiorstwa ziozono fgcznie 90 wnioskow
o podtgczenie do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej, tj.. 33 wnioski w 2018 r;
31w2019r. 126 w 2020 r. Wszystkie ziozone wnioski zostaly rozpatrzone
pozytywnie. JednoczeSnie wskutek ztozonych wnioskéw podigczonych do sieci
zostaly facznie 42 nieruchomosci tj. 24 nieruchomosci w 2018 r.; 13 w 2019 . oraz
Sw 2020r. We wszystkich przypadkach podtaczenia nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej przedsiebiorstwo zawarlo umowe na dostawe wody i odprowadzanie
Sciekow.

Odno$nie powodéw niepodigczenia do sieci wszystkich wnioskodawcow, Prezes
OPK Sp. z 0.0. wyjasnit, ze: ,Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne okresla
warunki przytgczenia sie do sieci w okreslonym terminie i w my$l zapiséw ustawy.
(...). Przedsiebiorstwo nie monitoruje procesu realizacji inwestycji wg wniosku, dla

" Inspekcja kanalizacji sanitarnej wykonana w dniach 6-14 kwietnia 2016 r.
12 Umowa nr OPK/ZWIK/SWIKS - 3/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 1.
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ktdrej zostaly wydane warunki techniczne przyfaczenia sig do sieci wod-kan, gdyz
narusza to granice odpowiedzialnosci podmiotu. Spétka okreSla tylko parametry
techniczne i termin waznosci wydanych warunkow technicznych.”

(akta kontroli str.: 730-733; 816; 1347-1359)

W dziatalno$ci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Przedsiebiorstwo, wbrew obowigzkowi okreSlonemu w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2
ustawy Prawo budowlane nie przeprowadzalo rocznych i piecioletnich kontroli
polegajacych na sprawdzeniu stanu technicznego urzadzen kanalizacyjnych -
przepompowni $ciekow zlokalizowanych na terenie aglomeracji®e.

Jak wyjasnit Prezes OPK Sp. z 0.0.: ,Z uwagi na szczegdlny charakter obiektow
liniowych i wykorzystywanych w nim urzadzen przesyfowych tj. przepompownie
Sciekow oraz obiektéw stuzgcych oczyszczaniu Sciekdw t. zbiornik procesowy
trudno bytoby dokonac pefnego przegladu na dany dzien ze wzgledu na trwajgcy
proces technologiczny jak i usytuowanie tych obiektow pod ziemig. Przedsigbiorstwo
wykorzystuje jako podstawowg ocene stanu technicznego inspekcje wzrokowe oraz
w sposob ciggly monitoruje wykorzystywane obiekty i urzadzenia.

Spotka  przeprowadza  systematycznie przeglady obiektow  budowlanych,
przepompowni $ciekow i urzgdzer wykorzystywanych w procesie technologicznym
w zalezno$ci od mozliwosci jego wykonania podczas procesu technologicznego, co
jest bardzo trudne z uwagi na brak moZliwosci zatrzymania ciggu oczyszczania
Sciekow. (...) Szczegbfowe uwarunkowania zastosowanych rozwigzan w procesie
oczyszczania Sciekow narzucajg czestotliwo$¢ prowadzonych przegladéw. Dlatego
nie mozna wprost przenosic wymagan stawianych budynkom w my§l
obowigzujgcych przepisow do obiektéw liniowych w oczyszczaniu Sciekow.
Przeprowadzane przeglady majq zakres staly bez wzgledu na termin jego
wykonania; roczny czy 5 letni.”

(akta kontroli str.: 1347-1359)

W ocenie Izby, wtasciciele i zarzadcy obiektéw budowlanych wymienionych w art.
29 ust. 1, na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy Prawo budowlane zwolnieni
sq z obowigzku przeprowadzania corocznych kontroli okresowych, o ktérych mowa
w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a, a wiec elementdw budynku, budowli i instalacji narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych
podczas uzytkowania obiektu. W art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. ¢ wymienione zostaty
,Sieci kanalizacyjne” Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
wwode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow, sieci kanalizacyjne sg jednym
z urzadzen kanalizacyjnych. W przepisie tym, jako urzadzenia kanalizacyjne
wymienione zostaly, oprocz sieci kanalizacyjnych: wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzacych do wprowadzania Sciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia
podczyszczajace $cieki i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie Sciekow.

Wskazaé nalezy, ze w art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowalne zdefiniowano pojecie
,obiektu liniowego” jako obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem
jest diugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag,
kanal, gazociag, cieplociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wal
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane
oraz kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowig obiektu

3 Przepompownie na ul. Nowej i Adamowek.
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budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego. W przepisie tym
wprawdzie nie wymieniono expressis verbis kanalu $ciekowego jednakze biorac pod
uwage, ze jest to wyliczenie przykiadowe i per analogiam do wodociagu, za obiekt
liniowy nalezy uzna¢ takze kanalizacje. Za obiekty liniowe nie moga za$ by¢ uznane
takie urzadzenia kanalizacyjne jak wyloty urzadzeh kanalizacyjnych stuzace do
wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace Scieki
I oczyszczajace Scieki oraz przepompownie Sciekdw, a wiec obiekty kubaturowe”.
Tym samym zdaniem NIK; istnieje obowigzek przeprowadzania corocznych kontroli
stanu technicznego obiektu budowalnego, instalacji i przewoddéw pozostatych
urzadzen kanalizacyjnych, takich jak przepompownie $ciekow i urzadzenia stuzace
do podczyszczania Sciekow.

Przedsiebiorstwo w okresie objetym kontrolg posiadalo wazne zezwolenie na
zbiorowe odprowadzanie Sciekdw z obszaru swojego dziatania. Spotka prowadzita
harmonogram przegladéw sieci kanalizacyjnej i na biezaco wykonywata konieczne
naprawy i przeglady. Nie przeprowadzata jednak rocznych i piecioletnich
przegladow ww. obiektéw zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

3. Oczyszczanie sciekow komunalnych
i zagospodarowanie komunalnych osadow
sciekowych

3.1.  Zapewnienie wtasciwego oczyszczania $ciekow komunalnych.

Decyzjg z dnia 19 pazdziernika 2015 r." Starosta Zgierski zmienit z urzedu decyzje
z dnia 29 marca 2013 r.%5 tj. pozwolenie wodnoprawne udzielone OPK Sp. z 0.0. na
szczegblne korzystanie z wod . odprowadzanie oczyszczonych Sciekow
z istniejacej Miejskiej Oczyszczalni Sciekow Komunalnych w Cedrowicach przez row
odptywowy oraz row R-G do rzeki Bzury (w 125+160 km) w ilosci Q$red.=6120,0
m3/db; Qmax.h=513,0 m3/h; Qmax.a=2233800 m3/a. Pozwolenie zostalo wydane
pod warunkiem, Ze procentowa redukcja zanieczyszczen w odprowadzanych
Sciekach wyniesie
- BZT5 - min.90%
- ChZT (Cr) —min 75%
- Zawiesina ogolna - min 90%
- Azot og6iny — min. 70-80%
- Fosfor ogélny — min. 80%.
Ustalone parametry odprowadzania $ciekow z oczyszczalni  komunalnej
w Cedrowicach spetniajg warunki wskazane w zal. nr 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.%6. Decyzja
wydana zostata na czas okreélony, tj. do dnia 31 marca 2023 r.

(akta kontroli str.; 240-249)

Zgodnie ze schematem technologicznym wskazanym w Instrukcji Eksploatacii
Oczyszczalni Sciekéw w Cedrowicach $cieki surowe doptywaja kanatem o $rednicy
1200 mm, gdzie trafiajg do budynku krat. W budynku zamontowane sg dwie

14 Znak: BS.6220.34.2015.ES1
15 Znak: BS.6220.34.2013.ES/4

16 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe] w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen wodnych.
(Dz. U. 22019, poz. 1311).
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sterowanie automatycznie kraty mechaniczne, wyposazone w zgrzebla
mechaniczne oraz transporter skratek. Skratki zatrzymywane sg na kratach,
prasowane za pomocg prasy skratek a nastepnie higienizowane wapnem
chlorowanym i gromadzone w zamykanym kontenerze. Przed wejsciem kolektora do
budynku krat znajduje sie punkt zlewny nieczystosci dowozonych beczkami
asenizacyjnymi. Po przejSciu przez kraty Scieki odplywajg grawitacyjnie do
pompowni $ciekow z zainstalowanymi pompami zatapialnymi. W pompowni znajduje
sie przelew pozwalajacy w przypadkach awaryjnych na odprowadzanie $ciekow
bezposrednio do rowu odplywowego. Scieki z pompowni przettaczane sg do
napowietrzanego piaskownika z instalacjq do usuwania tluszczéw i czesci
plywajacych. Piasek zatrzymywany w piaskowniku jest usuwany hydraulicznie za
pomocg pomp mamutowych do kontenera. Tiuszcze i czesci plywajace po
wyflotowaniu sg gromadzone w wydzielonej studzience. (Ww. obiekty stanowig
cze$¢ mechaniczng oczyszczalni Sciekdw). Po mechanicznym oczyszczeniu Scieki
kierowane sg do cze$ci biologiczne] oczyszczalni, ktorg stanowi reaktor biologiczny

z wielofazowym osadem czynnym oraz osadnik wtdérny. Zbiornik procesowy

podzielony jest na dwie strefy: anoksyczna, w ktérej zachodzi proces denitryfikacii

iczes€ aerobowa. W celu utrzymania osadu czynnego w petnym zawieszeniu

w komorze denitryfikacyjnej zamontowano dwa mieszadta $miglowe. Scieki

w komorze tlenowej sg mieszane za pomocg aeratorbw zamontowanych na dnie

zbiornika. Napowietrzanie odbywa sie w systemie drobnopecherzykowym. Po

komorze tlenowej Scieki kierowane sg do osadnika wtérnego, gdzie nastepuje
klarowanie Sciekow w procesie sedymentacji. Osad w osadniku wtornym
zatrzymywany jest w leju osadowym skad zawracany jest do bioreaktora jako osad
recylkulowany. W celu usunigcia fosforu zastosowano stracanie chemiczne za
pomocy preparatu PIX opartego na siarczanie zelaza. Pompowany z leja
osadowego na osadniku wtornym, osad nadmierny poddawany jest mechanicznemu
odwodnieniu na prasie taSmowej, a nastepnie poddawany jest higienizacji wapnem
mielonym wysokoreaktywnym. Powstaly w ten sposob odwodniony osad jest
magazynowany w kontenerach. Caly system oczyszczania w celu zapewnienia
stabilizacji pracy bioreaktora i optymalizacji procesow jest sterowany komputerowo
za pomocg systemu IGSS.

(akta kontroli, str.: 298-346)

Przeprowadzone przez WIO$ w todzi'” ogledziny oczyszczalni w Cedrowicach oraz

miejsca skladowania odpadéw powstalych w skutek dziatania oczyszczalni

wykazaly, ze:

a) teren oczyszczalni byt uprzatniety i czysty a trawa wykoszona;

b) wszystkie urzadzenia wykorzystywane do oczyszczania Sciekow byly sprawne.
Metalowe elementy krat, piaskownika i bioreaktora wymagaty pomalowania ze
wzgledu na ich pokrycie rdzg jednak ich stan nie wptywat na prawidlowy proces
oczyszczania Sciekow.

c) Scieki, ktore wyptywaty w trakcie ogledzin z wylotu byly klarowne,

d) odpady powstale w skutek prowadzenia dziatalnosci przechowywane byly
w metalowych kontenerach na terenie oczyszczalni.

(akta kontroli, str.: 607-699)

Ksigzka obiektu budowlanego — budynku krat — potwierdzata wykonanie 14 maja
2020 r. okresowej piecioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku.

17 Ogledziny przeprowadzone w ramach kontroli wykonywanej na zlecenie NIK na podstawie art. 12 pkt. 3
ustawy o NIK. Protokét kontroli znak: WIOS-LODZ 401/2020 z dnia 14.01.2021 .
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W protokole wskazano m.in., ze budynek znajduje sie w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, jednakze zapewnienie jego peinej sprawnosci
technicznej wymaga biezacej konserwacji. Za konieczne uznano wykonanie robét
malarskich w hali krat oraz naprawe nawierzchni placu manewrowego. Zalecone
roboty wykonane zostaly odpowiednio 15 czerwca i 24 sierpnia 2020 r.

Ksigzka obiektu budowlanego - budynku dmuchaw - potwierdzata wykonanie
14 maja 2020 r. okresowej piecioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego
budynku. W protokole wskazano m.in., ze budynek znajduje sie w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, jednakze zapewnienie jego pelnej sprawnosci
technicznej wymaga biezacej konserwacji. Spotka realizowata zalecenia poprzez
biezacg konserwacje oraz kwartalne przeglady dmuchaw zainstalowanych
w obiekcie.

W przypadku kontroli okresowych rocznych dla obiektéw hali krat i hali dmuchaw
spotka wykonata kontrole w 2018 r. Spotka nie przeprowadzita jednak w 2019 r.
okresowej kontroli, o ktérej mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo
budowlane’®,

Spotka nie przeprowadzita réwniez okresowych kontroli rocznych i piecioletnich
stacji zlewnej i obiektu reaktora biologicznego, o ktérych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy Prawo budowlane.

(akta kontroli, str.: 561-586, 815; 1127-1183; )

Spotka prowadzita rejestr awarii oczyszczalni oraz ksigzke pracy oczyszczalni
w ktorych odnotowywane byly wszystkie czynno$ci zwigzane z biezacym
utrzymaniem urzadzen zainstalowanych na obiekcie w Cedrowicach. W okresie
objetym kontrolg podejmowane na oczyszczalni dziatania polegaly m.in. na:
wymianie, naprawie i konserwacji poszczegblnych urzadzen zamontowanych
w cyklu technologicznym oczyszczalni jak pomp wody, mieszadel, sitownikow
I fozysk prasy osadow. Odnotowano odpowiednio 62 podjete dziatania w 2018 r.;
40 w 2019 r. 141 w 2020 (do pazdziernika).

Przedsigbiorstwo prowadzito réwniez konserwacje i remonty urzadzen oczyszczalni

wynikajace z zapisbw zawartych wdokumentacji technicznej co zostalo

potwierdzone w ksigzce pracy oczyszczalni. Ponadto w ramach biezace;
eksploatacji przeprowadzata roczne przeglady techniczne'®:

1)  przepompowni obejmujace instalacje elektryczne, urzadzenia zamontowane na
przepompowni jak klapy, pompy, wyciagarki oraz zawory zwrotne i zasuwy;

2) zbiornika procesowego obejmujace m.in. instalacje elektryczne, pomosty
i barierki, szczelno$C instalacji powietrznej, urzadzenia zainstalowane na
zbiorniku procesowym takie jak mieszadta;

3) osadnika wtdrnego obejmujace m.in. instalacje elektryczne, zgamiacz oraz
naped zgarniacza.

Dla obiektow oczyszczalni Sciekdw OPK Sp. z 0.0. przeprowadzata réwniez proby

i pomiary ochronne instalaciji elektryczne.

(akta kontroli, str.. 815; 1127-1251)

Spotka dotrzymywata warunkow odprowadzania $ciekow na oczyszczalnie
w Cedrowicach okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym w tym m.in. poprzez:

18 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r; poz. 1333)
19 Realizowane przeglady nie spefnialy przestanek zawartych w przepisach Prawa budowlanego.
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- zapewnienie swobodnego i bezpiecznego dostepu do wylotu kanalizaciji sciekdw,
Zlokalizowanego w rowie odptywowym,

- utrzymywania w pelnej sprawnosci technicznej wszystkich urzadzen
oczyszczajacych na terenie oczyszczalni oraz rurociagdw - wszystkie urzadzenia
oczyszczajgce S W stanie technicznym pozwalajgcym na prawidlowe
przeprowadzenie procesu oczyszczania sciekow, ,

- konserwacja rowu odptywowego oraz rowu R-G na calej dlugosci tj. od
oczyszczalni do ujécia rzeki Bzury oraz prawidiowej eksploataciji i konserwacii
wylotu Sciekow oczyszczonych,

- zagospodarowanie i unieszkodliwianie komunalnych osadéw Sciekowych,
zgodnie zobowigzujacymi w tym zakresie przepisami;
prowadzenie pomiaréow i rejestrowanie iloSci $Sciekéw odptywajacych do
oczyszczalni i kierowanych do odbiornika

- badania probek na doptywie $ciekow do oczyszczalni oraz odptywie w zakresie
i z czestotliwoscig okre$long w pozwoleniu wodnoprawnym.

Kontrola zrealizowana w przedsiebiorstwie przez WIOS w todzi?® m.in. w zakresie

sredniodobowego pomiaru préb Sciekéw surowych i oczyszczonych wykazata

nastepujace wyniki stezenia wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzonych

Sciekach:

Scieki surowe: Scieki oczyszczone: Procent redukcii

- BZTs5-256,0 mgO2/l 8,93 mgOa/l 96,5% (dopuszczalna 90%)
- ChZT - 798,0 mgOa/l 69,6 mgOal 91,28% (dopuszczalna 75%)
- zawiesina ogélna —450,0 mg/l 15,2 mg/l 96,62% (dopuszczalna 90%)
- azot ogoiny — 33,3 mg/l 11,6 mg/l 65,16% (dopuszczalna 80%)
-fosfor ogélny — 4,9 mgl/l 0,257 mg/l 94,75% (dopuszczalna 85%)

Spotka osiagnela oczekiwany procent redukcji dla wskaznikow BZT, ChZT,
zawiesina ogolna oraz fosfor ogélny. W przypadku wskaznika zanieczyszczen —
azot ogolny procent redukcji nie zostat osiggniety.

Spotka speinia wymogi okreslone w art. 8 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.2! stanowiace, ze
Scieki bytowe oraz $cieki komunalne, wprowadzane do wod lub do ziemi, spetniajg
wymagane warunki, jezeli wartosci azotu ogélnego i fosforu ogélnego w Srednich
rocznych probkach nie przekraczajg najwyzszych dopuszczalnych wartosci
substancji zanieczyszczajacych albo spetniajg minimalny procent redukcji substancii
zanieczyszczajacych, okreslonych odpowiednio w zataczniku nr 2 albo w zatgczniku
nr 3 do rozporzadzenia.

Kontrola WIOS potwierdzita, ze przeptyw godzinowy odprowadzanych ciekéw nie
przekroczyt wartosci okreslonej w pozwoleniu. W oczyszczalni w ciggu roku
prowadzone sg kontrole bez wyjazdu w teren, oparte na analizie badan
automonitoringowych. Ostatnia kontrola wykazata??, Ze: termin przekazywania
wynikow badan do WIOS byt dotrzymywany; badania wykonywane byly w zakresie

20 Kontrola wykonywana na zlecenie NIK na podstawie art. 12 pkt. 3 ustawy o NIK.

21 W sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takZze przy odprowadzaniu wéd opadowych Ilub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311)

22 Kontrola rozpoczeta zostata 28 marca 2019r. i zakonczona 22 maja 2020r. i udokumentowana adnotacjg
z kontroli dokumentacyjnej nr WIOS-LODZ D455/2019.
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okreSlonym w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym oraz nie stwierdzono
przekroczen wartosci dopuszczalnych we wszystkich zbadanych wskaznikach.

(akta kontroli, str.: 607-699)

Przedsigbiorstwo zgodnie z art. 304 ustawy Prawo Wodne irozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie formy i uktadu
przekazywanych wynikow pomiardéw ilosci pobranych wéd podziemnych i wéd
powierzchniowych oraz ilosci i jakoSci $ciekdéw wprowadzanych do woéd lub do
ziemi2? przekazywato do WIOS wyniki pomiarow ilosci i jakosci wprowadzanych
Sciekow do wéd lub do ziemi.

(akta kontroli, str.; 250-297)

Pobdr probek Sciekdéw odprowadzanych z komunalnej oczyszczalni Sciekdw i ich
analiza byly prowadzone zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach?4 przez akredytowane laboratorium Eko-Kompleks
z siedzibg w Rzgowie 25

(akta kontroli, str. 5-211)

W okresie objetym kontrolg nie wystapity przypadki zakwestionowania przez WI0$
przedtozonych przez przedsiebiorstwo pomiardéw ilosci i minimalnego procentu
redukcji substancji zanieczyszczajacych w procesie oczyszczania Sciekdw.
W stosunku do Przedsigbiorstwa, w kontrolowanym okresie, nie zostata wydana
przez Marszatka Wojewodztwa decyzja o ustaleniu oplaty podwyzszonej oraz
zawiadomienia 0 wszczeciu postepowania w sprawie ustalenia opfaty podwyzszone;
za odprowadzanie $ciekow.

(akta kontroli, str.; 746-765)
3.2.  Zagospodarowanie komunalnych osadéw Sciekowych.

Przedsiebiorstwo wytworzylo w 2018 r. nastepujace rodzaje odpadéw: 19 08 01
(skratki) — 49,66 Mg; 19 08 02 (zawarto$¢ piaskownika) — 113,28 Mg oraz 19 08 05
(ustabilizowany komunalny osad $ciekowy — 3961,20 Mg. Odpowiednio w 2019 r.
wyprodukowato: 53,9 Mg; 108,99 Mg i 3260,7 Mg. a w 2020 r. (lli-kw,)
wyprodukowato 2042,1 Mg ustabilizowanego komunalnego osadu Sciekowego.
W latach 2018-2020 OPK w Ozorkowie nie wytworzyto odpadow niebezpiecznych.
W zwigzku z iloscig wytwarzanych odpadow OPK w Ozorkowie nie bylo
zobowigzane do posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw.

(akta kontroli, str.: 703-704)
Komunalne odpady Sciekowe po odwodnieniu na prasie tasmowej i higienizacji
wapnem przekazywane byly do wykorzystania rolniczego oraz do odzysku
zewnetrznym firmom posiadajacym pozwolenia na odzysk w procesie R3.

(akta kontroli, str.: 817-821)
OPK Sp. z 0.0. zarejestrowana byta w systemie BDO2 jako przetwarzajacy,
wytwarzajacy oraz zbierajacy odpady. Ewidencja odpadéw prowadzona byta
w systemie od stycznia 2020 r.
Spdtka posiada pozwolenie zintegrowane?” na prowadzenie instalacji do
sktadowania odpadéw zlokalizowanej w miejscowosci Modina. Spotka prowadzita

23Dz.U. 22020 1. poz. 144

24 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 1. (Dz. U. z 2020 r poz.2289)
% Certyfikat akredytacji nr AB 1044

2% Nr rejestru; 000019161
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pelng ewidencje wytworzonych odpadéw. W okresie objetym kontrolg wytworzyta

i przekazata nastepujaca ilos¢ odpadow:

w 2020

a) 19 08 01 - skratki - wytworzono 45,38 Mg i przekazano na skiadowisko
odpadéw komunalnych w Modine;j,

b) 19 08 02 - piasek z piaskownikéw - wytworzono 106,08 Mg i przekazano na
skladowisko odpadéw komunalnych w ModlIne;,

c) 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady S$ciekowe - wytworzono
2 646,9 [Mg] z czego 1632 [Mg] (351,9 s.m. Mg) przekazano do rolniczego
wykorzystania i 1 014,9 [Mg] do przetwarzania do odbiorcéw zewnetrznych.

w 2019

a) 1908 01 - skratki - wytworzono 53,9 Mg i przekazano na sktadowisko odpadow
komunainych w ModInej,

b) 19 08 U2 - piasek z piaskownikow - wytworzono 108,99 Mg i przekazano na
skladowisko odpadéw komunalnych w Modinej,

c) 1908 05 - ustabilizowane komunalne osady $ciekowe - wytworzono 3 261 [Mg]
z czego 1 615 [Mg] (352 s.m. Mg) przekazano do rolniczego wykorzystania
i 1 646 [Mg] do przetwarzania do odbiorcow zewnetrznych.

w2018

a) 19 08 01 - skratki - wytworzono 49,66 Mg i przekazano na skiadowisko
odpadéw komunalnych w Modine;j,

b) 19 08 02 - piasek z piaskownikow - wytworzono 113,28 Mg i przekazano na
sktadowisko odpadow komunainych w Modinej,

c) 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady Sciekowe - wytworzono
3961,2[Mg] z czego 381 [Mg] (68 s.m. Mg) przekazano do rolniczego
wykorzystania i 3 580 [Mg] do przetwarzania do odbiorcow zewnetrznych.

(akta kontroli, str.: 703-704; 1097-1126)

W okresie objetym kontrola OPK. mialo zawarte umowy i przekazywato

ustabilizowane osady $ciekowe w procesie R10 do wykorzystania rolniczego

odpowiednio: w 2018 r. do czterech odbiorcow; w 2019 r. do o$miu odbiorcow;

w 2020 r. do siedmiu odbiorcow

(akta kontroli, str.: 817-818)

Komunalne osady $ciekowe przed przekazaniem do wykorzystania w procesie R10
poddawane byly procesowi odwadniania na prasie taSmowej oraz procesowi
higienizacji wapnem w instalacji do higienizacji. Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy
o odpadach osady poddawane byly badaniom. Wraz z osadami przekazywano
wladajacemu ziemig informacje o dawkach przekazanego osadu jaki mogq by¢
stosowane na poszczegoinych gruntach oraz wyniki badan osadu o ktorych mowa
w ust. 6 (art. 96 ust. 7 ustawy o odpadach). Przedsigbiorstwo zgodnie z art. 96 ust. 8
ustawy o odpadach powiadamialo WIOS o zamiarze przekazania osadéw do
wykorzystania w rolnictwie.

Spotka prowadzita oddzielng ewidencje komunalnych osadow Sciekowych,
obejmujaca dane personale (imiona i nazwiska) wladajacych powierzchnig ziemi,
data zastosowania osadéw.

Zgodnie z ww. ewidencjg Spdtka w 2020 r. przekazata tacznie 1632 Mg (351,9059
Mg s.m.) osaddw do rolniczego wykorzystania.

21 Decyzja Wojewody tddzkiego nr PZ/57 z dnia 10.05.2007 r. (znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/57/2007) ze
zmianami,
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Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Ozorkowie, zgodnie z § 5
ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie
komunalnych osaddw $ciekowych, wykonywato badania osadow Sciekowych 3 razy
do roku. Badania komunalnych osadéw Sciekowych wytwarzanych przez
przedsiebiorstwo byty wykonywane przez akredytowane laboratorium — Okregowg
Stacje Chemiczno-Rolniczg w todzi?8 oraz ,Eko-Serwis” s.c. w Lodzi?®.

Spotka zawierata umowy o stosowaniu osadow na gruntach rolnych z kazdym
rolnikiem, ktéremu przekazywata ustabilizowane komunalne osady $ciekowe oraz
umowy o badanie probek gleby pobranych z dziatek nalezacych do tych rolnikéw.
Spotka wykonata rowniez opracowania dot. analizy przydatnosci gruntéw do
rolniczego wykorzystania osadéw Sciekowych w gospodarstwach rolnych dla
kazdego gospodarstwa  ktéremu przekazywane s osady  Sciekowe.
W opracowaniach okreslono dawke stosowanych osadéw w ciggu roku na jednostke
powierzchni gruntu. Kazdy z rolnikow, ktéremu przekazywane byly osady $ciekowe
z oczyszczalni otrzymywat instrukcje ich stosowania. Informacje o zamiarze
przekazywania osadow $ciekowych na pola dla wszystkich rolnikow byta
przekazywana przez Spotke do WIOS w todzi.

(akta kontroli str.: 80-106; 817-818;)

Spotka prowadzita ewidencje odpadéw wytworzonych w oczyszczalni Sciekow
w Cedrowicach oraz posiadata karty przekazania odpadéw. W kartach
odnotowywana byta m.in. nazwa podmiotu przejmujacego odpad, kod odpadu
(1908 05), rodzaj odpadu (ustabilizowane komunalne osady Sciekowe), masa
przekazanych odpaddw oraz data ich przekazania. Na kartach potwierdzany byt
rowniez fakt przekazania odpadu, przyjecia odpadu do transportu oraz przejecia
odpadu. Do karty dotaczany byt réwniez kwit wagowy potwierdzajacy mase
odpadéw. W przypadku przetwarzania osadu w procesie D-5, osad ze skratek
(kod: 19 08 01) i piaskownika (kod: 19 08 02) byt przekazywany przez Spétke na
sktadowisko odpadéw ModIna. Przedsiebiorstwo nie przekazywato innemu
podmiotowi komunalnych osadéw Sciekowych w procesie termicznego
przeksztatcenia (R1) albo do unieszkodliwiania poprzez sktadowanie w gruncie lub
na powierzchni ziemi w procesie D1.

Dane dotyczace komunalnych odpadéw Sciekowych przekazywane przez
OPK Sp. zo.0. Burmistrzowi w celu ich wykazania w sprawozdaniu z realizacji
AKPOS 2017 za rok 2018 byly zgodne z faktycznie wytworzonymi odpadami przez
Przedsiebiorstwo. W przypadku danych przekazanych do sprawozdania za 2019 r.
Przedsiebiorstwo podalo informacje o suchej masie wytworzonych komunalnych
osadow sciekowych przeznaczonych do uprawy roslin nie przeznaczonych do
spozycia i pasz wysokosci (proces R10) w ilosci 281 Mg podczas gdy ilos¢ tych
osadow wynosita 277 Mg.

(akta kontroli str.: 212-239; 819-820; 1347-1359)

W okresie objetym kontrolg nie wystapity awarie urzadzen siuzacych do
zagospodarowania komunalnych odpadéw $ciekowych na terenie oczyszczalni.
Wocenie WIOS w todzi wszystkie urzadzenia oczyszczajace sa w Stanie
technicznym pozwalajagcym na prawidtowe przeprowadzenie procesu oczyszczania
Sciekéw o czym Swiadczg wyniki badan Sciekdw oczyszczonych. Rowniez wyniki

28 Nr akredytaciji AB20
2 Nr akredytaciji AB667



Stwierdzone
nieprawidtowosci

badan komunalnych osadow  Sciekowych nie  wykazujg przekroczen
dopuszczalnych, ktére sg okrelone w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia w sprawie
komunalnych osadow Sciekowych.

(akta kontroli, str.: 746-765)

W dziatalnosci  kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

1. Spoétka, wbhrew obowigzkowi okre$lonemu w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy
Prawo budowlane nie przeprowadzita w 2019 r. rocznej okresowej kontroli
polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektow oczyszczali
Cedrowice, tj. hali krat i hali dmuchaw.

Prezes OPK w sprawie braku okresowych kontroli rocznych dla ww. obiektow
wyjasnit, ze: ,Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne nie przeprowadzifo
przegladu rocznego ze wzgledu na problemy personalno-kadrowe( pracownik
posiadajacy wlasciwe uprawnienia budowlane i obowigzki wynikajgce z umowy
o prace przeprowadzania przegladéw technicznych budynkéw i budowli
rozwigzat stosunek pracy z przedsiebiorstwem w m-cu grudniu 2019 roku, nie
przeprowadzajgc przegladéw rocznych zgodnie z prawem budowlanym
budynkéw krat i dmuchaw). Przeglad roczny dla budynku krat i budynku
dmuchaw przeprowadzono razem z przegladem piecioletnim, ktérego termin
wykonania przypadat na rok 2020."

(akta kontroli, str.: 561-586; 769-777)

2. Spotka nie przeprowadzita réwniez okresowych kontroli rocznych
i piecioletnich przepompowni $ciekéw, stacji zlewnej i obiektu reaktora
biologicznego zlokalizowanych na oczyszczalni $ciekéw w Cedrowicach,
zgodnie z ww. przepisami Prawa budowlanego.

Prezes OPK Sp. z 0.0. w sprawie braku realizacji przegladéw rocznych
i piecioletnich ww. obiektow wyjasnit, ze: ,Z uwagi na szczegblny charakter
obiektéw liniowych i wykorzystywanych w nim urzadzen przesylowych
tj. przepompownie S$ciekdw oraz obiektow stuzacych oczyszczaniu Sciekow
tj. zbiornik procesowy trudno byfoby dokonac petnego przegladu na dany dzien
ze wzgledu na trwajacy proces technologiczny jak i usytuowanie tych obiektow
pod ziemig. Przedsigbiorstwo wykorzystuje jako podstawowq ocene stanu
technicznego inspekcje wzrokowe oraz w sposéb ciggly monitoruje
wykorzystywane obiekty i urzadzenia. (...) Szczegbfowe uwarunkowania
zastosowanych rozwiqzarn w procesie oczyszczania $ciekéw narzucajq
czestotliwo$¢ prowadzonych przegladdw. Dlatego nie mozna wprost przenosi¢
wymagan stawianych budynkom w mys$l obowigzujacych przepiséw do obiektow
liniowych w oczyszczaniu Sciekéw. Przeprowadzane przeglady majq zakres staty
bez wzgledu na termin jego wykonania; roczny czy 5 letni.”

(akta kontroli, str.: 1347-1359

3. Sporzadzona w 2019 przez OPK informacja, na potrzeby AKPOSK za
2017 r., w zakresie danych dot. suchej masie wytworzonych komunalnych
osadow sciekowych przeznaczonych do uprawy roslin nie przeznaczonych
do spozycia i pasz (proces R10) byta nierzetelna. W informacji wskazano
ilo§¢ suchej masy na poziomie 281 Mg podczas gdy ilo$¢ tych osadow
wynosita 277 Mg.

(akta kontroli str.;: 212-239; 819-820; 1347-1359)
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Prezes Spotki wyjasnit, ze: ,W tabeli AKPOSK za 2019 r. podano warto$¢ 281
Mg wyliczonej jako iloczyn masy wytworzonych odpadow i suchej masy dla
poszczegolnych partii przekazanych dla rolnika. Ewidencja ta byta prowadzona
na ,biezgco” tzn. w czasie dostarczania osadow do rolnika przyjmowano rozne
zawartosci suchej masy poniewaz ze wzgledu na terminy agrotechniczne,
warunki pogodowe osad byt dostarczany z kilku a nie z jednej przebadanej partii
osadu.”

(akta kontroli str.: 1347-1359; 1372-1377)

W okresie objetym kontrolg OPK Sp. z 0.0. dysponowato waznym pozwoleniem
wodnoprawnym i dotrzymywalo jego warunkéw w zakresie postepowania
z komunalnymi osadami Sciekowymi. Spotka prowadzita ewidencje wytworzonych
komunalnych osaddéw Sciekowych i zagospodarowywala wytworzone osady
wsposéb  okreslony w przepisach. Izba zauwaza, ze Przedsigbiorstwo
niedotrzymalo obowigzku wykonania przegladdéw rocznych w 2019 r. dla hali krat
i hali dmuchaw znajdujacych sie na Oczyszczalni w Cedrowicach. Spotka nie
przeprowadzita rowniez okresowych kontroli rocznych i piecioletnich przepompowni
Sciekow, stacji zlewnej i obiektu reaktora biologicznego, zgodnie z ww. przepisami
Prawa budowlanego. W przypadku danych przekazanych do sprawozdania
AKPOSK 2017 za 2019 r. Przedsiebiorstwo podalo nierzetelne informacje o suchej
masie wytworzonych komunalnych osadow Sciekowych przeznaczonych do uprawy
roélin nie przeznaczonych do spozycia i pasz.

4. Finansowanie zbierania i oczyszczania $ciekow
komunalnych.

41. Zapewnienie Srodkéw na finansowanie zbierania i oczyszczania
sciekéw komunalnych.

Planowane przez Przedsiebiorstwo wydatki na realizacje zdan w zakresie

zbiorowego odprowadzania sciekdw wynosity odpowiednio:

« 2018r.-786.400,00 zt

« 2019r.-8.000,00 zt

« 2020 r.-472.300,00 zt

Wydatki finansowane byly ze S$rodkéw wilasnych, pozyczki z Wojewodzkiego

Funduszu Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej (WFOSIGW), oraz kredytow.
(akta kontroli, str.: 762-763)

Wiasne $Srodki finansowe Przedsiebiorstwa nie zapewnialy w pelni realizacji
planowanych przedsiewzie¢ ujetych w aktualizacji KPOSK tj.: budowy kanalizacji
sanitarnej, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w Cedrowicach.
Przedsiebiorstwo prowadzito rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej na temat mozliwosci uzyskania $rodkow
finansowych oraz wystapito do WFOSIGW w todzi o udzielenie dofinansowania
w formie pozyczki na budowe kanalizacji sanitarnej. Podjete dziatania zapewnity
uzyskanie niezbednych $rodkow finansowych na realizacje zaplanowanych
przedsiewziec. Prezes OPK Sp. z 0.0. wyjaénit, ze: ,staranie si¢ o Srodki finansowe
z zewnetrznych zrodet, powoduje konieczno$¢ ustanawiania kazdorazowo wysokich
zabezpieczen majatkowych i innych( np. weksel in blanco, gwarancja bankowa) na
okolicznos¢  udzielania pomocy finansowej przez instytucie wspomagajgce
np. banki, NFOS, WFOS.”
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Prawo zgloszenia
zastrzezen

Obowigzek
poinformowania

NIK o sposobie
wykonania wnioskow

Spotka nie posiada ostatecznej decyzji a pozwolenie na rozbudowe i modernizacje
oczyszczalni $ciekow w Cedrowicach z uwagi na wniesienie od decyzji wydanej
przez organ pierwszej instancji odwotan przez inne strony postepowania.
Prezes wyjasnit, ze: ,okre$lony w ankiecie do V aktualizacji KPOSK termin
rozpoczecia rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekdw w Cedrowicach nie
zostat dotrzymany z uwagi na dlugotrwate procedury administracyjne zwigzane
z uzyskaniem niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii (..)"

(akta kontroli, str.: 763, 1374; 1095-1096)

4.2. Finansowanie zbierania i oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Przedsiebiorstwo, na przedsiewzigcia w zakresie zbierania i oczyszczania Sciekow
komunalnych wydatkowato: w roku 2018 — 29,7 tys. zt, w roku 2019 — 1.383,3 tys. 4,
w roku 2020 (3 kwartaly) — 84,1 tys. 7t 7radtami finansowania tych wydatkéw byly
srodki whasne Przedsigbiorstwa oraz pozyczka z WFOSIGW w kwocie 792,6 tys. zt.
Wydatki zostaly zrealizowane zgodnie z harmonogramem finansowym danego
przedsiewziecia i zapewnily realizacje zaplanowanego zakresu rzeczowego.

(akta kontroli, str.: 1095-1096)
W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidlowosci.

Przedsigbiorstwo podejmowato dziatania w ramach posiadanych Srodkéw
finansowych na realizacie przedsiewzie¢ w zakresie zbierania i oczyszczania
Sciekéw. Podejmowalto réwniez dziatania polegajace na pozyskaniu brakujacych
srodkow finansowych niezbednych do realizacji ww. dziatan.

lIl. Uwagi i wnioski

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidiowosciami, Najwyzsza Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej |zbie
Kontroli przedstawia nastepujace wnioski:
1) przekazywanie Burmistrzowi rzetelnych danych do  sprawozdan
z wykonania KPOSK;

2) realizacja przegladéw technicznych obiektéw budowlanych zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego.

NIK nie formutuje uwag.

IV. Pozostate informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostalo sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgloszenia na piSmie umotywowanych zastrzezenn do wystapienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza sie
do Dyrektora Delegatury NIK w Lodzi. Prawo zglaszania zastrzezen, zgodnie
zart. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przystuguje do wystgpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z trescig uchwaly w sprawie zastrzezen.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK nalezy poinformowaé Najwyzszg Izbe Kontroli,
w terminie 30 dni od otrzymania wystapienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wnioskéw pokontrolnych oraz o podjetych dziataniach lub przyczynach niepodjecia
tych dziatan.
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W przypadku wniesienia zastrzezeh do wystapienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy sie od dnia ofrzymania uchwaly o oddaleniu

zastrzezen w catosci lub zmienionego wystapienia pokontrolnego.

todz, 24 marca 2021 roku.

Kontroler
Marek Tarnawski
Doradca Techniczny

podpis

Kontroler
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