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l. Dane identyfikacyjne

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska
Polskiego 3, 49-100 Niemodlin’

Adam Pietka, Dyrektor Zakiadu od 1 kwietnia 2010 r.2

1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadan
w zakresie gospodarki sciekowej

2. Zbieranie Sciekéw komunainych
3. Oczyszczanie $ciekow komunalnych i zagospodarowanie osadow Sciekowych
4. Finansowanie zbierania i oczyszczania Sciekow komunalnych

Od 1 stycznia 2018r. do 30 wrzesnia 2020r., z wykorzystaniem dowodow
powstatych przed/po tym okresie

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej |zbie Kontroli3

Najwyzsza |zba Kontroli
Delegatura w Opolu

1. Zbigniew Lupicki, gtowny specjalista kontroli parfstwowej, upowaznienie do
kontroli nr LOP/103/2020 z 8 grudnia 2020 r.

2. Wojciech Jarzyna, specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr LOP/5/2021 z 5 stycznia 2021 .

(akta kontroli str. 1-2, 152)

1 Dalej: Zaklad.
2 Dalej: Dyrektor,
3Dz. U. 22020 r, poz. 1200, dalej: ustawa o NIK.



OCENA OGOLNA

ll. Ocena ogdlna“ kontrolowanej dziatalnosci

W Zakladzie, bedacym jednostkg budzetowa Gminy Niemodlin® zajmujacy sie
eksploatacjg przekazanych przez Gmine urzadzen kanalizacyjnych i instalagii, nie
sporzadzano wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych
lub urzadzen kanalizacyjnych. Dysponowano natomiast danymi dotyczacymi liczby
mieszkancow korzystajacych z sieci kanalizacyjnej, a takze na biezaco
rozpatrywano wnioski o wydanie warunkéw dostawy wody i odbioru $ciekow
komunalnych. W przypadku braku mozliwosci podiaczenia do sieci kanalizacyjnej,
Zaktad zapewniat tez odbior $ciekéw ze zbiornikéw bezodplywowych. Srodki
finansowe pozostajace do dyspozycji Zakladu umozliwialy realizacie zadan
zwigzanych z odbiorem i oczyszczaniem $ciekow i byly one wydatkowane zgodnie
z planem.

W kontrolowanej jednostce zapewniono przeprowadzanie okresowych kontroli stanu
technicznego obiektow technologicznych oczyszczalni $ciekow i stacji zlewnej
Zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ciekow, a takze kontroli polegajacych na
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uZytkowania obiektow
budowlanych. W wyniku przeprowadzenia ww. kontroli nie stwierdzono
nieprawidtowosci mogacych w  sposéb negatywny wplywaé na jakosé
oczyszczanych Sciekow.

Zakfad realizowat przypisane w Statucie tej jednostki zadania w zakresie
zaopatrzenia w wode i odbioru $ciekow. Brak wyszczegdlnienia w tym dokumencie
obowigzkow w zakresie nadzorowania gospodarki wodno$ciekowej na terenie
Gminy, skutkowat jednak brakiem rozeznania, co do sposobu zagospodarowania
sciekow powstajacych z catej ilosci wody sprzedawanej odbiorcom.

Ustalone w trakcie kontroli nieprawidtowosci, dotyczace naruszenia warunkow
wynikajacych z udzielonego Zaktadowi pozwolenia wodnoprawnego na szczegoine
korzystanie z wod dla oczyszczalni $ciekéw w Gosciejowicach Matych, polegaly na
niewykorzystywaniu  przez tq jednostke, pomimo takiego obowiazku,
z automatycznej stacji do poboru préb oczyszczonych $ciekow oraz na
przekraczaniu dopuszczalnych wartosci azotu ogolnego w odprowadzanych
Sciekach. Podjete w 2018 r. dziatania naprawcze byly skuteczne i poprawity jakosé
odprowadzanych $ciekow. Stwierdzono tez niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
postepowanie z komunalnymi osadami Sciekowymi, ktore byly przetrzymywane
przez okres ponad trzech lat, a nie np. przekazywane do rolniczego wykorzystania.
Stwierdzono rowniez nie w pelni rzetelng wspdtprace Zaktadu z Gming w zakresie
przygotowania danych niezbgdnych do sporzadzenia sprawozdania z realizacii
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych” za 2019r., co
skutkowato zamieszczeniem w tym sprawozdaniu danych o ilosci $ciekow z terenu
catej Gminy, a nie jedynie z terenu aglomeraciji Niemodiin.

W wyniku analizy jakoSci poboru probek  $ciekow  oczyszczonych,
przeprowadzonych w trakcie kontroli Najwyzszej Izby Kontroli przez pracownikéw
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolus, odprowadzanych
z oczyszczalni $ciekow w Gosciejowicach Matych stwierdzono, ze jako$¢ pobranych
sciekow budzita watpliwosci ($ciek oczyszczony byt metny o brazowym zabarwieniu,
zauwazono tez wyrazng réznice w zabarwieniu miedzy wodami powierzchniowymi

# Najwyzsza Izba Kontroli formutuje ocene ogding jako oceng pozytywna, oceng negatywna albo ocene w formie
opisowej.

5 Dalej: Gmina

6 Dalej; kos.

7 Dalej: KPOSK.

8 Dalej: WIOS. Kontrola zostala przeprowadzona na zlecenie Najwyzsze] Izby Kontroli na podstawie art. 12
ustawy o NIK.
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Opis stanu
faktycznego

rzeki Scinawy Niemodlinskiej, a odprowadzanymi $ciekami oczyszczonymi).
Powyzsze zostalo spowodowane przez biad pracownika kontrolowanej jednostki,
a wyeliminowanie tego bledu spowodowato, ze w trakcie kolejnych poborow probek
do badan, jakos¢ Sciekow nie budzita zastrzezen.

Na lata 2021-2022 Zaklad zaplanowat modemizacje oczyszczalni $ciekow
w Gosciejowicach Matych, ktorej realizacja powinna usprawni¢ prace oczyszczalni,
a tym samym, zapewni¢ wymagana jakos¢ $ciekow oczyszczonych®.

lll.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
czastkowe'® kontrolowanej dziatalnosci

1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie
i nadzorowanie realizacji zadan w zakresie gospodarki
$ciekowej

1.1 Organizacja gospodarki Sciekowej

Zaklad bedacy jednostkq organizacyjng Gminy, dziatat w formie jednostki
budzetowej'!. Zgodnie ze Statutem tej jednostki, do zadan Zaktadu w zakresie
gospodarki wodno-$ciekowej nalezalo: 1/zaopatrzenie ludnosci w wode oraz
przyjmowanie, odprowadzanie i czyszczenie $ciekdw sanitarnych; 2/ eksploatacja
urzadzen wodno-$ciekowych; 3/ utrzymanie statej zdoinosci eksploatacyjnej Stacji
Uzdatniania Wody, oczyszczalni Sciekow i sieci wodno-kanalizacyjne;;
4/ dokonywanie odczytow wodomierzy i inkasowania naleznosci z tytulu
dostarczania wody i odbierania $ciekow; 5/ prowadzenie dziatalnosci dotyczagej:
a) wykonywania nowych przylaczy; b)remontow i konserwaciji urzadzen i sieci
wodno-kanalizacyjnych; c) uzgadnianie dokumentacji technicznej i odbioréw
technicznych. Kontrolowana jednostka dziatala wylacznie na terenie Gminy,
wykorzystujac przekazane w uzytkowanie mienie komunalne niezbedne do
prowadzenia dziatalnosci, w tym m.in. oczyszczalnie Sciekow i sie¢ kanalizacyjna.
Oczyszczalnia $ciekow, sie¢ kanalizacyjna i inne urzadzenia bedace w posiadaniu
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Niemodiinie®, zostaly przekazane
w uzytkowanie przez Gmine, na podstawie §3 Statutu Zaktadu.

(akta kontroli str. 3-7)

W okresie objetym kontrola Zaklad prowadzit dwie oczyszczalnie $ciekow,
tj. w Gosciejowicach Malych i w Graczach (oczyszczalnia ta zlokalizowana byta
poza terenem aglomeracji i zostala wylaczona z eksploatacji z dniem
31 grudnia 2018 1.12). W 2018 . obszar aglomeracji obstugiwata oczyszczalnia
$ciekow w Gosciejowicach, a w latach 2019 i 2020, oczyszczalnia ta obstugiwata
teren calej Gminy. Dlugo$¢ sieci kanalizacyjnej zarzadzanej przez Zakiad, na terenie

9 W trakcie trwania czynnosci kontrolnych w Zakladzie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa z rozbudowq
oczyszczaini Sciekéw dia Gminy Niemodlin w miejscowosci Goscigjowice Mate.

10 Oceny czastkowe to oceny dzialainosci w poszczegoinych obszarach badari kontrolnych. Ocena czastkowa
moze by¢ sformutowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowe;.

11 Zaktad zostat powotany uchwalg Nr XIll/75/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z 30 paZdziemika 2007 r.
w miejsce zlikwidowanych, w celu przeksztatcenia, zakladow budzetowych gminy Niemodlin, . Zaktadu
Gospodarki Mieszkaniowej w Niemodlinie oraz Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Niemodilinie. Ww. uchwata
Rada Miejska nadata Zaktadowi Statut.

12 7aktad wnioskiem z 7 marca 2019 r. skierowanym do Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Zarzadu Zlewni w Nysie, poinformowat o wytaczeniu
z eksploatacji z dniem 31 grudnia 2018'r. oczyszczalni w Graczach i wystapif o wygaszenie pozwolenia
wodnoprawnego w tym zakresie. Decyzjg z 8 kwietnia 2019 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie uwzglednit
whiosek Zakiadu.
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aglomeracji i poza nig, w 2018 r. wynosita 49,8 km; a w 2019r. i wg stanu na
30 wrze$nia 2020 r. — 48,5 km. W okresie objetym kontrolg dtugo$¢ ta zmniejszyta
sie 01,3 km, gdyz, jak podano w uwagach do Sprawozdania z realizacji KPOSK
w 2019 r."3, dokonano skorygowania dfugosci sieci kanalizacyjnej, bowiem w latach
2016-2018 dokonano modernizacji oraz rozbudowy kanalizacji sanitarej,
co umoZliwifo wylgczenie z uzytkowania sieci ogodlnosptawnych, a czego nie
uwzgledniono w poprzednim sprawozdaniu. Dokonano réwniez inwentaryzacji stanu
istniejacej kanalizacji sanitarnej.
W 2018 r. 5,0 km sieci kanalizacyjnej byto siecig ogdinosptawna, a poczawszy od
2019r. cala sie¢ na terenie Gminy byta siecig sanitarng, w zwigzku
z wybudowaniem w 2017r. nowej sieci kanalizacyjnej o diugosci 4,9 km
(zastepujacej 5,0 km sieci ogoéinosptawnej) i podiaczaniem w 2018 r. do tej sieci
uzytkownikow. Dtugos¢ sieci sanitarnej w aglomeraciji Niemodlin wynosita w 2018 r.
35,8km, a w 2019r. i wedlug stanu na 30 wrze$nia 2020 r. zmniejszyla sie do
34,5 km'. Diugos¢ sieci kanalizacyjnej poza aglomeracjg byta stala w okresie
kontrolowanym i wynosita 14,0km. Zaklad zarzadzat tez 16 sieciowymi
przepompowniami  Sciekéw oraz przepompownig pneumatyczng dostarczajacq
scieki z miejscowosci Gracze do oczyszczalni w Gosciejowicach Matych.

(akta kontroli str. 15-23, 26-28, 52-71, 80)

Do kofca 2018r. Zaklad posiadat dwa punkty zlewne nieczystosci ptynnych,
zlokalizowane w oczyszczalniach $ciekow w Gosciejowicach Matych i w Graczach.
Od 2019 r., w zwigzku z wylaczeniem z eksploatacji oczyszczalni w Graczach, na
terenie Gminy funkcjonowat jeden punkt zlewny nieczystosci ptynnych. Dyrektor
Zakladu wyjasnit, ze powodem wylaczenia z eksploatacji oczyszczalni $ciekow
w Graczach byly przestanki ekonomiczne, wynikajace z faktu, ze oczyszczalnia,
wybudowana w pofowie lat osiemdziesigtych, nie byta w Zaden sposéb
modernizowana, przeprowadzano tylko biezgce konserwacje i naprawy.
Opracowana w 2015 r. koncepcja gospodarki $ciekowej dla terenu Gminy Niemodlin
wykazata, ze najkorzystniejszym rozwigzaniem bylo odprowadzanie wszystkich
sciekow do oczyszczalni w Gosciejowicach Malych.

(akta kontroli str. 15-23, 26-28, 322)

Prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbiorowego odprowadzania $ciekow nie
wymagalto uzyskania przez Zaktad od Burmistrza Niemodlina®s zezwolenia, o ktorym
mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow'®,

1.2. Planowanie realizacji przedsigwzig¢ w zakresie gospodarki §ciekowej

Zaktad jako jednostka budzetowa Gminy zajmujaca sie eksploatacjg przekazanych
przez Gmine urzadzer kanalizacyjnych i instalacji, w zwigzku z postanowieniami
art. 21 ust. 7 uzzww, nie sporzadzat wieloletniego planu rozwoju i modernizacii
urzadzen wodociggowych lub urzadzen kanalizacyjnych.

Dyrektor Zakladu wyjasnit, ze Zakfad nie tworzyt wieloletniego planu modernizacji
urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych, a jedynie wspofpracowat
z Gming przy tworzeniu wieloletniego planu modernizacji urzgdzen wodociggowych
i urzgdzen kanalizacyjnych w  zakresie ustalenia stanu urzadzen, sieci

13 Sprawozdanie z KPOSK za 2019 r. sporzadzone przez Gming Niemodlin.

14 W zwiazku z opisanymi powyze] dziataniami Gminy.

15 Dalej: Burmistrz.

16Dz U. z 2020 1. poz. 2028; dalej: uzzww. Zaklad bedacy jednostka organizacyjng Gminy nieposiadajaca
osobowosci prawnej i prowadzaca dziatalno$¢ wytacznie na obszarze wiasnej gminy, byt zwolniony z obowigzku
uzyskania zezwolenia, na podstawie art. 16 ust. 3 tej ustawy.
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wodociggowych i sieci kanalizacyjnych oraz proponowania zadan do ujecia w tym
Planie.
(akta kontroli str. 27)

1.3. Monitorowanie realizacji zadan w zakresie gospodarki $ciekowej

W okresie objetym kontrolg catkowite ilosci $ciekow przyjetych z terenu Gminy przez
oczyszczalnie Sciekow, wyniosty: 556,5tys. m® w 2018 r. (przez oczyszczalnie
w Gosciejowicach Malych i Graczach), 561,4 tys.m® 2019r. i447,2tys. m3 do
30 czerwca 2020 r. przez oczyszczalnie w Gosciejowicach Maltych'?. Z powyzszych
ilosci zbiorczym systemem kanalizacyjnym doprowadzone byly do oczyszczalni
w ww. okresach, odpowiednio nastepujace ilosci $ciekow: 528,8 tys. m3 (do dwoch
ww. oczyszczalni), 537,1tys.m3 oraz 4278tys.m® do oczyszczalni
w Gosciejowicach Matych. Taborem asenizacyjnym dostarczono natomiast
odpowiednio: 27,6 tys. m3, 24,3 tys. m3 oraz 19,4 tys. m3 Sciekow.

(akta kontroli str. 29)

Ewidencja ilosci dostarczanych Sciekow do oczyszczalni w Gosciejowicach Matych
prowadzona byta w oparciu o odczyty przeptywomierza zainstalowanego w budynku
kratowni-pompowni. W 2018 r. ilosci $ciekow doplywajacych do oczyszczalni
stanowity Scieki z obszaru aglomeracji. W zwiazku z wytaczeniem z eksploataci
zdniem 31 grudnia 2018 . oczyszczalni w Graczach, oczyszczalnia $ciekow
w Gosciejowicach Malych przyjmowata jednym systemem kanalizacyjnym Scieki
z aglomeracii, jak i spoza niej. Zwigzane to bylo z przytaczeniem do oczyszczalni
w Gosciejowicach Matych mieszkancow wczeéniej podiaczonych do oczyszczalni
w Graczach. W zwiazku z tym, od 2019r., Zaktad nie prowadzit ewidencji ilosci
sciekow doplywajacych z terenu aglomeracji. Dyrektor wyjasnit, ze Zaklad nie
aglomeracji i spoza niej po 2018 r., gdyz istnieje jeden system kanalizacji, ktorym
scieki doptywajg do oczyszczalni z terenu catej Gminy.
Po 1 stycznia 2019 r. Zaktad przekazywat do Gminy faczne dane dotyczace ilosci
$ciekow doplywajacych do oczyszczalni (zaréwno $ciekow z terenu aglomeraci i jak
i spoza niej) i nie dysponowat technicznymi mozliwosciami ustalenia ilosci $ciekow
doptywajacych wytgcznie z aglomeracii.
llosci  §ciekow dowozonych do  oczyszczalni  taborem  asenizacyjnym
ewidencjonowano w oparciu o odczyty przeplywomierza zliczajacego iloSci
zrzucanych $ciekow podczas ich odbioru na zlewni w oczyszczalni. Dodatkowo
dostawcy $ciekow przekazywali wykazy nieruchomosci, z ktorych odebrano Scieki
z przydomowych  zbiomikow  bezodptywowych, zawierajgce dane o ilosci
odpompowanych nieczystosci ciekych.

(akta kontroli str. 27, 72, 153-157)

W Zakladzie nie posiadano danych o ilosci ciekow komunalnych wytwarzanych na
terenic Gminy. W okresie objetym kontrola w kontrolowanej jednostce nie
podejmowano z wiasnej inicjatywy, jak rowniez na polecenie Burmistrza, czynnosci
zmierzajacych do ustalenia iloSci $ciekow wytwarzanych na terenie Gminy celem
oszacowania stopnia ich zagospodarowania. Dyrektor Zaktadu wyjaénit, ze nie
otrzymywat od Burmistrza polecenia dotyczacego ustalenia ilosci Sciekow
wytwarzanych na terenie Gminy, celem oszacowania stopnia ich

zagospodarowania.

17 Z dniem 1 stycznia 2019 r. wytaczono z eksploatacji oczyszczalnig w Graczach, a $cieki z tej miejscowosci
przepompowywano do oczyszczalni w Gosciejowicach Malych.
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Z whasnej inicjatywy nie podejmowat tez takich dziatan, gdyz, jak wyjasnit, Zaktad
w swoim zakresie dziafania nie ma obowigzku o0szacowania Stopnia

zagospodarowania $ciekéw wytwarzanych na terenie Gminy.
(akta kontroli str. 1283-1285)

W zwigzku z brakiem danych o ilosci $ciekéw powstajacych na terenie Gminy,
kontrolujgcy oszacowali ilosci $ciekéw wytwarzanych na terenie  Gminy
w poszczegoinych okresach objetych kontrola, w oparciu o ilosci sprzedanej wody
odbiorcom, pomniejszone o iloéci tzw. wody bezpowrotnie zuzytej (4j. takiej, ktora nie
trafia do kanalizacji sanitarnej'®). llosci sprzedanej wody w poszczegdlnych
okresach objetych kontrolg wyniosty odpowiednio: 509,1tys.m3 w 2018,
512,3 tys. m3 w 2019 r. oraz 376,1 tys. m3 do 30 wrzes$nia 2020 r. Wyliczone ilosci
sciekéw powstajace na terenie Gminy w oparciu o przyjeta metodyke!® wyniosty:
alw 2018 r. — 458,2tys. m3; b/w 2019r. — 461,1 tys. m3 oraz ¢/ za trzy kwartaly
2020 r. — 338,5 tys. m3. Analogicznie, w oparciu o ilosci wody sprzedanej, wyliczono
iloSci Sciekéw powstajacych na terenie aglomeracii, ktére wyniosty w ww. okresach
odpowiednio: 247,9 tys. m3, 248,8 tys.m3 oraz 181,8 tys. m3.
Z danych dotyczacych ilosci nieczystosci cieklych, za odbi6r ktorych zostali
obcigzeni mieszkancy Gminy wynikalo, ze w 2018r. zafakturowano odbior
2563,5 tys. m3 Sciekow; w 2019r. — 252,81tys. m3, a za trzy kwartaly 2020 r. -
196,7 tys. m3 Sciekow. Stanowito to odpowiednio 49,8%; 49,3% oraz 45,1% iloci
sprzedanej w tych okresach wody.

(akta kontroli str. 1279-1285)

Dyrektor wyjasnit roznice pomiedzy iloScig Sciekéw zafakturowanych a iloscig
Sciekow przyjetych na oczyszczalnie, m.in. naptywaniem do kanalizacji sanitarne;
wod opadowych i roztopowych, wod pochodzacych z nieszczelnosci sieci kanalizaci
sanitarnej, wod przypadkowych, poptuczyn ze Stacji Uzdatniania Wody, wod
infiltracyjnych, wéd niezidentyfikowanych oraz wéd pochodzacych z wewnetrznej
recyrkulacji sciekow na oczyszczalni. Wyjasénit réwniez, ze Zakiad nie monitorowat
inie zajmowat sie analiza dotyczacq sposobu zagospodarowania $ciekow
powstajacych z pozostatej czesci sprzedanej wody, a ktéra nie wraca do sieci
w postaci sciekow, gdyz nie jest to w zakresie dziatania Zaktadu. Stwierdzit tez, ze
Gmina wystepowata o podanie danych o iloSci sprzedanej wody, lecz nie
wystepowata o podanie ilosci Sciekéw odebranych od mieszkancow.

(akta kontroli str. 1279-1287)

W okresie objetym kontrolg Zaktad zrealizowat jedno przedsiewziecie z zakresu
gospodarki Sciekowej, ktore polegato na wymianie w ukladzie napowietrzania
Sekwencyjnych Reaktoréw Biologicznych (SRB) nieefektywnych  dyfuzoréw
napowietrzajagcych na dyfuzory nowoczedniejsze i bardziej efektywne.
Przedsiewziecie to zostato zrealizowane w zaplanowanym terminie, na przelomie
czerwca i lipca 2018 r. z wykorzystaniem $rodkéw Gminy w kwocie 86,2 tys. zt.
Podjecie decyzji o modemizacji systemu napowietrzania SBR wynikalo ze
stwierdzenia w trakcie kontroli WIOS$20 obejmujacej lata 2013-2018, przekroczenia
wokresie od 16 czerwca 2015r. do 15 czerwca 2016r., dopuszczalne]
sredniorocznej wartoSci azotu ogélnego o 52mgN/l w stosunku do wartosci

18 Przyjeto, ze ilo$¢ ta wynosi 10% wody sprzedanej.

19W 2018 1. na terenie Gminy zuzyto 509 071 m® wody. Zatem przyblizona wyliczona ilos¢ éciekow wynosita
509 071 m® wody — 10% z 509 071 m3= 458 164 m3. Analogiczny spos6b wyliczen zastosowano dla 2019,
(612 319 m3 wody - 10% z 512 319 m3= 461 088 m?) oraz dla trzech kwartatow 2020 . (376 081 m3 - 10%
2376 081 m®= 338 473 m3). Analogicznie wyliczono ilosci $ciekow na terenie aglomeracji w oparciu o ilosci
sprzedanej wody odbiorcom, wynoszace odpowiednio 275 447 m3; 276 412 m? oraz 202 043 m?, a tym samym
szacowane ilodci Sciekéw powstajacych na terenie aglomeracji wyniosty 247 903 m3; 248 798 m3 oraz
181839 m3,

2 Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 26 lutego do 19 kwietnia 2018 r.
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ustalonej w pozwoleniu wodnoprawnym z 28 maja 2015 r. (wynoszacej 15 mgN/l).
Warto$¢ wymierzonej Gminie decyzjg z 31 grudnia 2018 r., administracyjnej kary
pienieznej wyniosta 34,6 tys. zI. Kolejng decyzjg z 30 grudnia 2019r. WIOS
wymierzyt Gminie administracyjng kare pieniezng w wysokosci 45,3 tys. zt za
przekroczenie zawartosci azotu ogdlnego w okresie od 16 czerwca 2016 1. do 15
czerwca 20171 o 52mgN/l w stosunku do wartosci ustalonej w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Po zakonczeniu modernizacji SRB, Gmina wystapita 25 stycznia 2019r.
ozmnlejszenie nalozonych administracyjnych kar pienigznych w  zwigzku
z poniesionymi wydatkami na modernizacjg. W wyniku przeprowadzonych przez
WIOS postepowari, w oparciu o wykonane badania jakosci odprowadzanych
Sciekow stwierdzono, ze zrealizowane przedsigwziecie zapewnifo ustanie przyczyn
wymierzenia kary. W konsekwencji decyzjami z 17 grudnia 2019r.
iz21lutego 2020 1. zaliczono wartosci tych kar w koszty realizacji tego
przedsiewzigcia. Zawartos¢ azotu ogdlnego w zbadanej przez WIOS probee
Sciekow pobranej 15 i 16 lipca 2019r. wyniosta 11 mgN/l (przy dopuszczainej
wartosci  wynoszacej 15mgN/l), a Srednioroczne wartoci zawartosci azotu
ogoinego w latach 2018-2020 wynosily odpowiednio: 13,96 mgN/i; 14,15 mgN/l
i 14,3 mgN/l.

(akta kontroli str. 198-257)

Dyrektor przekazywat Burmistrzowi dane dotyczace sieci kanalizacyjnej oraz dane
eksploatacyjne dotyczace oczyszczalni, w tym odnoszace si¢ do: a/ ilosci Sciekow
oczyszczonych w oczyszczalni i odprowadzonych do odbiornika (w 2018r.
520,7tys.m3 i 4963tys.m3, w 2019r. 561,0tys.m3 i 530,0tys. m3),
b/ $redniorocznych warto$ci wskaznikow w $ciekach doptywajacych i odptywajacych
z oczyszczalni, ¢/ poziomu redukcji azotu i fosforu, d/ ilosci osadéw powstajacych
woczyszczalni. Dane za 2018r. zostaly przekazane Burmistrzowi 24 stycznia
2019r., a za 2019 r. — 27 lutego 2020 r. Szczegoélowe ustalenia, co do rzetelnosci
przekazywanych danych, opisano w dalszej czeSci wystapienia w sekcji
Stwierdzone nieprawidfowosci.
Dyrektor wyjasnit, ze w okresie objetym kontrolg Burmistrz nie wystgpowat o korekte
przekazanych danych do KPOSK i nie przeprowadzat kontroli Zaktadu w zakresie
zbiorowego odprowadzania $ciekéw i zwigzanych z tym zagadnien finansowych.
(akta kontroli str. 27-30, 32-52)

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyZzej zakresie
stwierdzono nastepujaca nieprawidtowosc:

Zaklad przekazujgc Gminie dane eksploatacyjne oraz wartoSci parametrow
oczyszczanych $ciekéw w oczyszczalni w Gosciejowicach Matych na potrzeby
sporzadzenia sprawozdania z realizacji KPOSK za 2019r., nie zastrzegt ze dane
w zakresie ilosci sciekéw oczyszczonych w 2019r. dotyczg calej Gminy, a nie
jedynie terenu aglomeracji. W zwiazku z tym dane te nie powinny by¢ ujete
w sprawozdaniu. Powyzsze $wiadczy o ograniczonej rzetelnosci w zakresie
wspoldziatania z Gming przy sporzadzaniu sprawozdania z realizacii KPOSK.

W zwigzku z likwidacja z dniem 31 grudnia 2018r. oczyszczalni Sciekow
w Graczach, do oczyszczalni $ciekow w Gosciejowicach Matych doptywaly $cieki
z terenu catej Gminy, tj. z aglomeracji i spoza niej. W sprawozdaniu z realizacj
KPOSK za 2019 . obejmujacym teren aglomeraciji Niemodlin na podstawie danych
przekazanych przez Zaklad podano, Zze z terenu aglomeracji do oczyszczalni
dostarczono 561,0 tys. m3 $ciekéw, pomimo, Ze ilos¢ ta dotyczyta Sciekow z terenu
calej Gminy.

(akta kontroli str. 22, 23, 29, 186)
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26 lutego 2020 r. Gmina wystapita do Zakiadu o uzupetnienie tabeli sprawozdania
zKPOSK za 2019r. Wsrod danych przekazanych przez Zaklad, kiore powinny
odnosi¢ sie jedynie do aglomeracji Niemodlin, znajdowata sie warto$¢ 561,0 tys. m3
Sciekéw odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni
Sciekow w Gosciejowicach Matych w2019r., bedaca taczng iloscig Sciekéw
z aglomeraciji i spoza niej.

(akta kontroli str. 42-43, 51-71)

Dyrektor Zaktadu wyjasnit, ze Zaktad jest jednostkg budzetowg Gminy i zajmuje sie
eksploatacjq przekazanych przez Gmine urzadzen kanalizacyjnych i instalacii.
Sprawy KPOSK i AKPOSK sg prowadzone przez Gmine Niemodlin. W zwigzku
ztym, ze do oczyszczalni Sciekow doptywajg Scieki pochodzace z terenu
aglomeracji i z pozostatych terenéw Gminy (od 1 stycznia 2019r.), i istnieje tylko
jeden system kanalizacji sanitarnej, nie ma mozliwosci podania ilosci $ciekow
pochodzacych z aglomeracii. Dyrektor wyjasnit réwniez, ze czes$¢ danych do tabeli
byta podawana pocztg e-mail, a ¢ze$¢ telefonicznie.

(akta kontroli str, 26-27a)

Zaktad wspotpracowat z Gming Niemodlin przy tworzeniu wieloletniego planu
modernizacji urzadzer wodociggowych i urzadzern kanalizacyjnych w zakresie
ustalenia stanu urzadzen, sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych oraz
proponowania zadan do ujecia w tym dokumencie. Uczestniczyt tez w sporzadzeniu
sprawozdania z KPOSK, poprzez przekazywanie Gminie danych dotyczacych
parametréw eksploatacyjnych oczyszczalni oraz ilosci i jakosci oczyszczanych
Sciekéw. Dziafania te nie byly jednak w pelni rzetelne.

Zaklad nie zostat natomiast zobowigzany do nadzorowania gospodarki wodno-
sciekowej w zakresie odnoszacym sie sposobu zagospodarowania $ciekow
powstajacych ze zuzywanej wody. Stwarzalo to ryzyko braku identyfikacji przyczyn
oraz skali niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ciekéw do ciekéw wodnych,

2. Zbieranie sciekéw komunalnych

Z danych przedtozonych przez Zakiad wynikato, Ze liczba mieszkanicow aglomeracii
korzystajacych z kanalizacji sanitamej wynosita w latach 2018 i 2019 odpowiednio
6 598 i 6 597 0sdb, a wedlug stanu na 30 wrzesnia 2020 r. — 6 632 mieszkancow, co
stanowilo prawie 100%2! mieszkancoéw aglomeracji Niemodlin, Poza terenem
aglomeracji odsetek mieszkancow odprowadzajacych Scieki do kanalizacji w okresie
objetym kontrolg wynosit natomiast od 53,1% do 53,19%.

(akta kontroli str. 31)

W okresie objetym kontrolg Zaktad nie wnioskowat do Burmistrza o podjecie dziatar
celem przytaczenia nieruchomosci do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Jedynie
w2020 r. dokonano analizy wywigzywania sie wnioskodawcow z realizacji
warunkéw technicznych przytaczenia posesji do sieci kanalizacyjnej, ktérym termin
przytaczenia uptywat 31 lipca 2020 r. W oparciu o posiadane dane, Zaklad w pismie
z 14 lipca 2020 r. skierowanym do Gminy wyszczegdlnit 14 wnioskodawcow, ktorzy
nie podtaczyli si¢ do kanalizacji pomimo tego, ze termin przytaczenia uptywat
31lipca 2020 r. Dyrektor Zakfadu wyjasnit, ze nie otrzymat od Gminy informacii
0 sposobie wykorzystania przekazanych danych. Z posiadanych przez Zakiad

HW 2018 1. 99,61%; w 2019r. 99,56%, a 30 wrzesnia 2020 r. - 100,58%. Kierownik Dziatu Eksploatacii
wyjasnif, ze wskaznik ponad 100% mieszkarticow podigczonych do kanalizacji w stosunku do mieszkarcow
aglomeraciji, wynikat z niezglaszania na biezaco zmian liczbie mieszkancéw zamieszkujacych w lokalach
podfgczonych do kanalizacji w obrebie aglomeracji, przy jednoczesnym zmniejszeniu sig liczby mieszkancow
zameldowanych na terenie aglomeracji.
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danych wynikato natomiast, ze z ww. 14 wnioskodawcow pieciu podtaczyto si¢ do
kanalizacji sciekowej, a jeden wypowiedziat umowe na dostawe wody na posesje.
(akta kontroli str. 160-165)

W Zaktadzie prowadzono ewidencje awarii sieci kanalizacyjnej zawierajacq
lokalizacje awarii, rodzaj i date jej wystapienia. W kontrolowanym okresie
zarejestrowano ogolem 40 awarii sieci kanalizacyjnej, z ktorych 20 dotyczyto
niedroznosci sieci kanalizacyjnej, 19 zwigzanych byto z awarig pomp lub urzadzen
towarzyszacych na przepompowniach Sciekoéw (m.in. ptywakow), a jedna zwigzana
byta z uszkodzeniem rurociagu przez firme¢ zewnetrzng w zwigzku z prowadzonymi
pracami ziemnymi.
Dyrektor Zaktadu wyjasnit, ze w okresie objetym kontrolg nie wystgpowafy awarie
uniemozliwiajgce przyjmowanie Sciekéw. Wyjasnit roéwniez, Ze najczgstszg
przyczyng wystapienia awarii sieci kanalizacyjnej jest zablokowanie przeptywu
Sciekow przez ztogi tuszczu oraz elementy stafe wrzucone do kanalizacji przez
odbiorcow. Zdarzaja sie rowniez awarie na sieciach kanalizacyjnych wynikajace
z ich zuzycia. Tworzq sig wowczas zatory z materiatu, z jakiego wykonany jest dany
kanaf wraz z gruntem dostajacym sie przez rozszczelnienie kanatu, co powoduje
zablokowanie  przepfywu $ciekéw. Awarie tego rodzaju byly usuwane
z wykorzystaniem pojazdu specjalistycznego WUKO (umozliwiajacego usuniecie
elementow tworzacych zator). W przypadku braku moZliwosci usunigcia zatoru
z wykorzystaniem ww. pojazdu, Zaktad zlecat firmie zewnetrznej inspekcje kanatu
sprzetem telewizyjnym, celem ustalenia przyczyny awarii i jej usunigcia.
W niektérych przypadkach podejmowana byta decyzja dotyczaca wymiany calego
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w celu niedopuszczenia do ponownych awarii.
(akta kontroli str. 77, 78)

Sposrod awarii, ktore wystapity w okresie objetym kontrola, dwie dotyczyly
przerwania droznosci sieci, co wynikalo z jej zapadnigcia i spowodowato
koniecznos¢ wymiany odcinkow sieci kanalizacyjnej. | tak, 25 czerwca 2019r.
wystapita awaria, w wyniku ktorej wymieniono 70,19 m sieci kanalizacyjnej (koszt
107 tys. 1), a w wyniku awarii z 28 lutego 2020 r. wymieniono 59 m sieci (koszt
147 tys. zt).

(akta kontroli str. 73-76)

Dyrektor Zaktadu wyjasnit, ze awarie sieci kanalizacyjnej nigdy nie doprowadzify do
zrzutu Sciekdw surowych do gruntu lub ciekéw wodnych. W przypadku, gdy
w wyniku awarii zaistniata konieczno$¢ wytaczenia z eksploatacii fragmentu sieci
kanalizacyjnej, $cieki byly przepompowywane do najblizszej czynnej studzienki
kanalizacyjnej lub — gdy odleglo$¢ do czynnej studzienki kanalizacyjnej byta zbyt
duza — przewozone byly wynajetym wozem asenizacyjnym do czynnej studzienk
kanalizacyjnej badz bezposrednio do oczyszczalni Sciekow.

(akta kontroli str. 77-79)

Kontrolowana jednostka nie posiadata stacji zlewnych zlokalizowanych poza
terenem oczyszczalni $ciekow. W okresie objetym kontrolg Zakiad wykonywat
przeglady urzadzen kanalizacyjnych zlokalizowanych poza terenem oczyszczalni
$ciekow. Dyrektor Zaktadu wyjasnit, ze kontrole te wykonywane byty raz w tygodniu
przez sluzby wewnetrzne zakladu bezpo$rednio na urzgdzeniach kanalizacyjnych
oraz codziennie poprzez zdalny monitoring przepompowni.

Nie wykonywano natomiast kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz
z przepompowniami, o ktorych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane?? (sieci kanalizacyjne nie podiegaty takim przegladom, za$

2.0z, U. 22020 r. poz. 1333, ze zm.
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przepompownie nie byly obiektami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 Prawa

budowlanego).
(akta kontroli str. 323, 325-334)

W 2018+, i w 2019r. do Zakladu wplyneto po 56 wnioskéw o podiaczenie
nieruchomoéci do sieci kanalizacyjnej, a w 2020r. (do 30 wrzeénia), wptynely
52 takie wnioski. Ze 164 zlozonych wnioskéw, 67 zostato rozpatrzonych pozytywnie
i wydano zapewnienia przytaczenia i warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci
kanalizacji sanitamej. W 97 przypadkach Zaklad odméwit natomiast przylaczenia
nieruchomoéci do sieci kanalizacyjnej, z uwagi na brak sieci kanalizacyjnej w rejonie
lokalizacji nieruchomosci. Szczegétowa kontrola pieciu odmoéw przytaczenia do sieci
kanalizacyjnej?3 wykazata, ze w rejonie lokalizacji nieruchomosci brak byto sieci
kanalizacyjnej, a dodatkowo w jednym przypadku Zakiad wskazat, ze dziatka, ktora
miataby by¢ podigczona nie byta przeznaczona pod zabudowe mieszkaniowa,

(akta kontroli str. 81-138)

W okresie objetym kontrolg Zaktad zawart ze 143 osobami/podmiotami umowy na
odbiér ciekéw do kanalizacji sanitarnej, w tym w 2018 r. — 99 uméw, w 2019, - 21
umow, a do 30 wrzesnia 2020 r. — 43 umowy.
Badanie dokumentacji dotyczacej 67 wnioskodawcow, ktdrzy w okresie objetym
kontrola ofrzymali zgody Zaktadu na przytaczenie nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej wykazata, ze umowy na dostawe wody i odbior $ciekow zawarto
z 23 wnioskodawcami. Sprawdzenie stanu realizacji pozostatych 44 wnioskow
wykazato, ze w 24 przypadkach wnioskodawcy nie zglosili do Zaktadu wykonania
przytacza dziatki do sieci wodociggowej i Sciekowej, w jednym przypadku
wnioskodawca, ktory otrzymat zgode na przylaczenie do sieci kanalizacyjne;,
rozwigzat umowe na dostawe wody do nieruchomosci. W o$miu przypadkach
zawarto jedynie umowy na dostawe wody na dziatke w zwigzku z trwajacq budowa,
a w 11 - wnioskodawcy posiadali umowy na dostawe wody zawarte przed datg
wystapienia z wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia do kanalizacji, lecz nie
zawarli umowy na odbidr Sciekow. Zaktad nie posiadat informaciji o gospodarowaniu
sciekami przez wiascicieli ww. dziatek.

(akta kontroli str. 109-159)

Dyrektor Zaktadu wyjasnit, ze informowat Gmine o odbiorcach niepodiaczonych do
sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ktorzy posiadali umowy na dostawe wody i otrzymali
warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej. Na dowdd powyzszych wyjasnien
przedtozyt pismo z 14 lipca 2020 r. skierowane do Gminy informujace o 14 osobach,
ktdre nie podtaczyly nieruchomosci do kanalizacji pomimo uptywu 31 lipca 2020 r.
terminu przytaczenia. Dyrektor nie posiadat informacji o dziataniach pojetych przez
Gming w celu ustalenia sposobu gospodarowania $ciekami powstajacymi na tych
nieruchomosciach.

(akta kontroli str. 1287)

W dziafalno$ci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyZej zakresie nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dziatania Zakladu w zakresie zbierania
sciekow komunalnych. Zaktad posiadat dane dotyczace liczby mieszkancow
korzystajacych z sieci kanalizacyjnej. W kontrolowanej jednostce na biezaco
rozpatrywano tez wnioski 0 wydanie warunkow dostawy wody i odbioru $ciekow
komunalnych, a w przypadku braku mozliwosci podtaczenia do sieci kanalizacyjnej

BPisma: nr DI.702.27.2018 WW z 27 lutego 2018t nr DU.702.61.2018 z 27 kwietnia 2018r.:
nr DU.702,38.2019 z 18 lutego 2019 r.; nr DU.702.82.2019 z 14 maja 2019 r; nr DU.702.562.2020 r. z 26 lutego
2020r. i nr DU.702.214.2020. z 11 sierpnia 2020 1.
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zapewniano odbiér $ciekow ze zbiomika bezodptywowego. Przeprowadzane przez
Zaklad biezace kontrole sieci kanalizacyjnej i przepompowni oraz podejmowanie
dziatania na rzecz utrzymywania tej infrastruktury w sprawnosci techniczne;,
poprzez usuwanie awarii, zapewnity odbior $ciekow bez koniecznosci
odprowadzania ich bez oczyszczenia.

3. Oczyszczanie $ciekow komunalnych i zagospoda-
rowanie komunalnych osadéw $ciekowych

3.1. Oczyszczanie $ciekow komunalnych

Zaktad posiadat wazne pozwolenie wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wod
dla oczyszczalni Sciekow w Gosciejowicach Matych udzielone 28 maja 2015r.
(nr 0S.6341.28.2013.BS) i obowigzujace do 30 kwietnia 2025r. Ustalone
dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach
ujete w ww. pozwoleniu wodnoprawnym byly adekwatne dla warunkow
przewidzianych w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych dia
srodowiska wodnego? dla aglomeracji o RLM25 wynoszacej 7 024. | tak, wartosci
wskaznikow ustalone zostaly w wielkosciach: BZTs% — 25 mgOal; ChZTcr?" —
125 mgOa2l; zawiesina ogoina 35 mg/l; azot ogolny — 15 mgN/l; fosfor ogoiny -
2 mgP/l i dodatkowo weglowodory ropopochodne — 15 mg/l.
Zaklad posiadat rowniez wazne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie
oczyszczonych Sciekdw z oczyszezalni w Graczach do czasu jej wylaczenia
z eksploatacji z dniem 31 grudnia 2018r. Pozwolenie z 7 kwietnia 2016r.
(nr 0S.6341.12.2016), wazne bylo do 31 marca 2026r. Decyzjg
nr WR.ZUZ.4.421.70.2019.Pt. z 8 kwietnia 2019 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie
Pafnstwowego Gospodarstwa Wodnego, na wniosek Zakladu wygasit
ww. pozwolenie  wodnoprawne. Réwniez i w tym przypadku wartosci
dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen dla odprowadzanych $ciekow zostaty
ustalone w wartoéciach dla RLM 1 047, zgodnie z warunkami ustalonymi zataczniku
nr 2 do ww. rozporzadzenia.

(akta kontroli str. 8-23)

Oczyszczanie $ciekow w oczyszczalni Gosciejowice prowadzone bylo w cyklach
sekwencyjnych w procesach mechaniczno-biologiczno-chemicznych. Scieki
doprowadzano kolektorem grawitacyjnym przez kratownice, zbiornik usredniajacy
i pompownie do ciagu technologicznego mechaniczno-biologicznego oczyszczania.
Do obiektdéw technologicznych kierowane byly rowniez Scieki ze stacji zlewczej,
dowozone wozami asenizacyjnymi. Zbierane, w separatorze blota i benzyn, cieki
i odcieki na stacji zlewczej kierowane byly do pompowni i wiaczane w cykl
technologiczny oczyszczalni. Doprowadzane do oczyszczalni $cieki surowe
poddawane byly wstepnemu oczyszczaniu na kracie $redniej, a nastgpnie
uérednianiu iloéciowemu i jakosciowemu w zbiorniku pompowni, skad przettaczane
byly do ukladu mechanicznego i biologicznego oczyszczania poprzez uklad sit
gestych stuzacych do odcedzenia pozostalych skratek i sedymentacje
w piaskowniku nieorganicznych wiekszych zanieczyszczen ziarnistych (tzw. piasku).
Skratki byly stabilizowane wapnem chlorowanym, w tym wydzielone na sicie

24 Dz, U. poz. 1800.

25 Rownowaznej liczbie mieszkancow.

% Pieclodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu.

2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr), oznaczane metoda dwuchromianowa;
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technologicznym — prasowane i odwadniane, a nastepnie gromadzone w workach
i wywozone na sktadowisko odpaddw?s,
Uklad technologiczny czesci biologicznej oczyszczalni obejmowat procesy:
biodegradacji zwigzkdw organicznych, nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacii
biologicznej. W procesie technologicznym istniala mozliwo$¢ wspomagania
biologicznego procesu defosfatacji2®, wytracaniem fosforanéw przy pomocy PIX30,
Biologiczne oczyszczanie $ciekow prowadzone bylo w procesach porcjowych —
sekwencyjnych, w zbiornikach - reaktorach, spetniajacych role komér beztlenowe;j,
niedotlenowej i tlenowej metody oczyszczania $ciekdw (z wykorzystaniem osadu
czynnego, osadnika wtérnego i pompowni osadu). Reaktory pracowaly w uktadzie
przemiennym, porcjowego napetniania reaktora, prowadzenia procesu oczyszczania
i spustu sciekéw poddanych procesowi oczyszczania. W pracy reaktora wyroznione
byly fazy: napetnianie z mieszaniem i rozpoczeciem napowietrzania;
napowietrzanie; sedymentacja z klarowaniem S$ciekdw, spust Sciekdw
i odprowadzanie do osadnika pompowego osadu nadmiernego. Powstajace
w procesach oczyszczania osady przettaczane byly do zbiomnika magazynujaco-
zageszczajacego, w ktorym byly zageszczane grawitacyjnie. Z tego zbiornika osady
przepompowywane byly do stacji odwadniania, w ktérej poddawane byly
kondycjonowaniu i mechanicznemu odwadnianiu. W koricowym procesie osady byly
higienizowanie metoda nawapniania, przy jednoczesnej dalszej stabilizacji
i pasteryzacji osadu.

(akta kontroli str. 166-176, 189-196)

Urzadzenia technologiczne S$ciekdbw w Gosciejowicach Malych, sluzace do
zapewnienia uzyskania parametréw odprowadzanych $ciekéw  zgodnych
z warunkami pozwolenia wodnoprawnego, byly w dobrym stanie technicznym.
W trakcie ogledzin przeprowadzonych3! przez pracownikéw WIOS, w obecnosci
kontrolera Najwyzszej |zby Kontroli, stwierdzono, Zze urzadzenia te byly sprawne
ibez S$ladow korozji. Jako$¢ Sciekow oczyszczonych  odprowadzanych
zoczyszczalni w trakcie ogledzin budzita zastrzezenia a badania laboratoryjne
potwierdzity przekroczenia dopuszczalnych warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen
okreslonych w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym. Powyzsze szerzej opisano
w sekciji Stwierdzone nieprawidfowosci.

(akta kontroli str. 140-151, 1185-1203)

W odniesieniu do wytaczonej z eksploataciji z dniem 31 grudnia 2018 r. oczyszczalni
sciekow w Graczach, Zaktad posiadat dokumentacje przeprowadzonych kontroli
stanu technicznego obiektéw technologicznych3? oraz kontroli polegajacych na
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektow
budowlanych33, Z ustalen tych kontroli wynikato, ze oczyszczalnia jest obiektem
starym, jednakze utrzymywana jest w nalezylym stanie technicznym
i eksploatacyjnym. Obiekty wymagajg jedynie biezacej konserwacji i niewielkich
napraw i remontéw. Budynki nie stwarzajg Zadnych zagrozer bezpieczenstwa ludzi
imienia, mogq by¢ bezpiecznie uzytkowane. Z danych przytoczonych
w ww. ocenach okresowych stanu technicznej sprawnosci i wartosci uzytkowej
obiektu wynikalo, Ze pod wzgledem poziomu redukcji zanieczyszczen,

B'W 2018 1. na skiadowisko odpadéw przekazano 10,22 Mg odpadu o kodzie 1908 01 Skratki i 25,56 Mg
odpadu o kodzie 19 08 02 Zawarto$é piaskownikéw, a w 2020 r. odpowiednio: 6,3 Mg i 17,66 Mg.

29 Biochemiczny lub fizykochemiczny proces usuwania zwiazkéw fosforu ze $ciekow komunalnych, poprzez
wykorzystanie fosforu przez bakterie Acinobacter do proceséw Zyciowych lub koagulacija solami glinu lub Zzelaza
i filtracja,

N PIX koagulanty nieorganiczne zwiazkow zelaza wykorzystywane do stracania i koagulacii w procesach
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow.

3 W dniu 14 grudnia 2020 r,

%2 Piggioletnia ocena z 2015 r. oraz ocena roczna z 2018 .

33 Przeglad piecioletni z 2015 r. oraz protokot z kontroli rocznej z 2018 r.
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oczyszczalnia spelniata  wymogi posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.
Powyzsze potwierdzaly wyniki pomiaréw prowadzonych przez certyfikowane
laboratorium34,

(akta kontroli str. 337-441)

W Zaktadzie wykonywano okresowe kontrole stanu technicznego obiektow
technologicznych oczyszczalni $ciekow i stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie
oczyszczalni $ciekow w Gosciejowicach Matych. Z przeprowadzonych w latach
2018-2020 rocznych ocen kontroli okresowej stanu technicznej sprawnosci
i wartosci uZytkowej obiektu w Gosciejowicach Matych wynikalo, Ze stan techniczny
wszystkich budynkéw oczyszczalni byt dobry, a urzadzenia technologiczne
oczyszczalni  Sciekow byly utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
We wszystkich  podsumowaniach ~ rocznych  ocen  kontroli  wskazano,
ze dotrzymywane sq standardy emisyjne z oczyszczalni Sciekbw z wyjatkiem stezen
azotu ogolnego. W tym parametrze oczyszczalnia $ciekow nie spetnia wymagan
pozwolenia wodnoprawnego. We wnioskach z rocznych ocen zalecono bieZqcg
konserwacje, czyszczenie, malowanie elementow metalowych farbg antykorozyjna,
brak byto zalecen dotyczacych niespetniania wymagan w zakresie stezen azotu
ogolnego. W odniesieniu do ocen kontroli okresowej stanu technicznej sprawnosci
i wartosci uzytkowej obiektu w Gosciejowicach Matych z lat 2019-2020 i zawartego
w nich podsumowania dotyczacego braku spefniania przez oczyszczalnie wymogow
w zakresie stezen azotu ogdlnego, Dyrektor Zaktadu przedstawit pismo autora
ww. ocen, z ktorego wynikalo, ze doszfo do oczywistej omytki pisarskiej, gdyz
analizy badari jakosci $ciekow wskazujg, ze oczyszczalnia spetniata w latach 2019-
2020 wymagania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakodci oczyszczanych
Sciekow.
(akta kontroli str. 442-443, 445-595, 670)
W Zaktadzie przeprowadzano3, co najmniej raz na pie¢ lat, kontrole polegajace na
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektow
budowlanych w Gosciejowicach Malych. W przypadku obu kontroli z wnioskow
pokontrolnych wynikalo, ze obiekty budowlane w obecnym stanie technicznym nie
stwarzajg Zadnych zagrozen bezpieczenstwa ludzi i mienia, w zwigzku z czym mogq
byé bezpiecznie uzytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem. Dla zapewnienia
dalszej bezpiecznej eksploatacji budynki nalezy poddawac niezbednym, biezgcym
konserwacjom. W obu przypadkach zalecono biezace wykonywanie konserwacii
metalowych elementow konstrukcji obiektu.
(akta kontroli str. 444, 596-669)

W wyniku przeprowadzonych przez Zakiad kontroli stanu technicznego obiektow
technologicznych38 oraz kontroli polegajacych na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania obiektow budowlanych, zaréwno w oczyszczalni
w Graczach, jak i w GoSciejowicach Malych, nie zalecono przeprowadzenia prac
majacych zapobiega¢ powstawaniu awarii.

(akta kontroli str. 335-337, 442-444)

W Zaktadzie zaplanowano i przeprowadzono remont dyfuzoréw napowietrzajacych
na obiektach wchodzacych w skiad oczyszczalni $ciekow w Gosciejowicach Matych.
Remont ten nie wynikat z zalecen zawartych wwynikach z przeprowadzanych
kontroli okresowych. Dyrektor Zakladu wyjasnit, ze w latach 2018-2020 Zakiad nie
planowat ani tez nie wykonal zadnego remontu staciji zlewnej.

(akta kontroli str. 323)

3 Akredytacja AB 833, waznos¢ certyfikatu od 20 wrzesnia 2007 r. do 5 wrzesnia 2023 r.
3 W dniach 15 grudnia 2015 r. oraz 8 pazdziernika 2020 r.
% Piecioletnia ocena z 2015 r. oraz ocena roczna z 2018 1,
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Zaktad, w okresie objetym kontrolg, nie dotrzymywat warunkéw odprowadzania
sciekow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnych. Powyzsze dotyczyto:
1) niedotrzymania standardéw emisyjnych z oczyszczalni $ciekéw w odniesieniu
do stezen azotu ogdlnego, ktore byly przekraczane ponad limit wskazany
w pozwoleniu wodnoprawnym37;
2) niekorzystania w latach objetych kontrolg, z automatycznej stacji poboru prob
jakosci odprowadzanych $ciekéw komunalnych3, pomimo wymogu w tym zakresie
okreslonego w pozwoleniu wodnoprawnym.
PowyZsze szerzej opisano w dalszej czeéci wystapienia, w sekcji Stwierdzone
nieprawidfowosci,

(akta kontroli str. 756-772, 1185-1206)

W okresie objetym kontrola, Zaklad przekazywat Opolskiemu Wojewodzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska oraz Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu
Wody Polskie — Regionalnemu Zarzadowi Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
Zarzadowi Zlewni w Nysie wyniki pomiaréw i jakosci wprowadzonych $ciekéw do
wod.

(akta kontroli str. 671-673)

Pobor probek Sciekéw odprowadzanych z oczyszczalni $ciekéw i ich analiza,
w latach objetych kontrolg, prowadzony byt przez akredytowane laboratoriums3®.
(akta kontroli str, 674-676)

W latach 2018-2020 nie wystapity przypadki zakwestionowania przez Opolskiego
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska przedkiadanych przez Zaktad
wynikow pomiardw ilosci, stanu i sktadu $ciekdw.

(akta kontroli str. 677)

W okresie objetym kontrolg kontrolowana jednostka nie otrzymata decyzji
o ustaleniu optaty podwyzszonej lub zawiadomienia o wszczeciu postepowania
w sprawie o ustalenie optaty podwyzszonej za odprowadzanie $ciekow.

(akta kontroli str. 323)

3.2 Zagospodarowanie komunalnych osadow $ciekowych

W latach 2018-20194 w Zaktadzie wytworzono tacznie 335Mg komunalnych
osadow Sciekowych, a w pierwszych trzech kwartatach 2020 r. - 110 Mg takich
osadow. W zwigzku z takg iloScig wytwarzanych rocznie odpadéw kontrolowana
jednostka nie byla zobowigzana do posiadania pozwolenia na ich wytwarzanie.
W Zakfadzie nie wytwarzano odpadéw niebezpiecznych. W obowigzujacym
pozwoleniu wodnoprawnym nie wskazano sposobu postepowania z odpadami
wytwarzanymi na terenie Zaktadu, ktére jak wyjasnit Dyrektor Zakfad nie
przekazywat komunalnych osaddéw $ciekowych odbiorcom zewnetrznym.
Sposob postepowania z ko$ byt niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, jak
réwniez z postanowieniami operatu wodnoprawnego#! (w ktérym wskazano, ze ko$
majg zosta¢ przeznaczone do rolniczego wykorzystania), co szerzej opisano
w dalszej czeSci wystapienia, w sekcji Stwierdzone nieprawidfowosci.

(akta kontroli str. 30, 178, 323, 680-685, 778)

3 Dotyczy 2018 .

38 Zlokalizowanej w komorze pomiarowej.

% Akredytacja AB 833, wazno$¢ certyfikatu od 20 wrze$nia 2007 r. do 5 wrze$nia 2023 r.

4OW2018r.-175 Mg, aw 2019 r. - 160 Mg.

M Operat wodnoprawny — odprowadzanie $ciekéw do rzeki Scinawa Niemodiifska z oczyszczalni $ciekow
w Niemodlinie. Opracowany w marcu 2015 r. przez Pracownia Badan i Ekspertyz GEOSERWIS.
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Stwierdzone
nigprawidtowosci

Urzadzenia technologiczne stuzace do zagospodarowania ko$ na terenie
oczyszczalni $ciekow byly w dobrym stanie technicznym. W trakcie ogledzin
przeprowadzonych przez pracownikow WIOS w obecnosci kontrolera Najwyzszej
Izby Kontroli stwierdzono, ze urzadzenia te byly sprawne i bez $ladow korozji.
W przypadku poletek osadowych stwierdzono, ze znaczna ich cze$¢ byta
intensywnie poroénieta roslinnoscia, jak tez zauwazalne byly braki ich w ogrodzeniu
(z plyt betonowych). Na jednym z poletek ujawniono réwniez odpad budowlany
(gruz).

(akta kontroli str. 148)

Dyrektor Zaktadu wyjasnit, ze w okresie objetym kontrola w Zaktadzie nie wystapity
awarie urzadzen stuzgcych do zagospodarowania kos.
(akta kontroli str. 323)

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Kontrola zlecona do przeprowadzenia przez WIOS, dotyczaca eksploatacii instalacii
oczyszczalni ciekéw w Gosciejowicach Matych oraz przestrzegania warunkow
decyzji na korzystania ze $rodowiska oraz przestrzegania zakresu, czgstotliwosci
i sposobu prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji i jej wplywu na stan $rodowiska,
wykazata nastepujace nieprawidtowosci:

1. Nierealizowanie warunku pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie
z wod dla oczyszczalni Sciekéw w Gosciejowicach Matych, polegajacego na poborze
proby oczyszczanych Sciekéw z wykorzystaniem automatycznej stacji poboru prob
zlokalizowanej w komorze pomiarowej. Przeprowadzone ogledziny oczyszczalni,
w tym m.in. komory pomiarowej, wykazaty, ze w komorze tej nie byta zamontowana
automatyczna stacja poboru prob, lecz w komorze zasuw i nie sluzyta do
automatycznego poboru prob oczyszczanych Sciekéw. Kierownik Dziatu Produkcii
Wody wyjasnit, ze stacja ta nie jest wykorzystywana do poboru prob, gdyz
zapowietrza sie i nie mozna bylo pobieraé proby w sposéb ciagty w okresie zrzutu
$ciekow. Pobory prob do analizy jakosciowej zrzucanych Sciekéw dokonywane byty
w komorze zasuw, w ktorej zamontowano zawér spustowy do poboru proby
odprowadzanych $ciekow. Ponadto Kierownik Dziatu Produkcji Wody wyjasnit, ze
pobor probek w miejscu wskazanym w pozwoleniu wodnoprawnym, tj. w komorze
pomiarowej, nie jest mozliwy ze wzgledu na brak moZliwodci technicznych.
Na etapie tworzenia operatu wodnoprawnego w 2015 r., nie wprowadzono zmiany
komory pomiarowej na komore spustowa, ktéra widnieje w instrukcji eksploatacyjnej,
w wyniku czego zaistniaf bfgd.

(akta kontroli str. 145, 716, 719, 1185-1206)

2. Przekroczenie dopuszczalnych stezent w odprowadzanych Sciekach w zakresie
pieciu z szesciu wskaznikow wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym. W wyniku
analizy jako$ci poboru probek Sciekow oczyszczonych, przeprowadzonych przez
pracownikow WIOS, odprowadzanych z oczyszczalni $ciekow w Gosciejowicach
Matych, stwierdzono w trakcie pierwszego poboru préby, ze jako$¢ pobranych
Sciekow budzita watpliwosci — &ciek oczyszczony byt metny o brazowym
zabarwieniu, zauwazono tez wyrazng roznice w zabarwieniu migdzy wodami
powierzchniowymi rzeki Scinawy Niemodiinskiej a odprowadzanymi $ciekami
oczyszczonymi. Wynik badania laboratoryjnego wykazat, ze przekroczone zostaly
wartosci pieciu z szesciu wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym wskaznikow.
| tak, zawarto$¢ zawiesiny ogolnej przekroczono o 657,14%, BZTs 0 268,0%, ChZTs
0 396,8%, fosforu ogdinego 0 362,0%, a azotu 0gdlnego o 126,67%.
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Kierownik Dziatu Produkcji Wody wyjasnit, ze chwilowe pogorszenie jakosci $ciekéw
odprowadzanych  spowodowane  bylo  nieodpowietrzeniem  dyfuzoréw
napowietrzajacych $cieki podczas sedymentacji. Operator oczyszczalni, aby nie
przeszkadzac¢ podczas kontroli, nie wykonaf swojego zadania — spustu powietrza
z dyfuzoréw napowietrzajacych. To spowodowalo poderwanie osadu czynnego
i zmetnienie Sciekow odplywajacych. Po zwrdceniu uwagi pracownikowi, kolejne
proby pobierane w ciggu doby byly klarowne, nie zawieraly czastek osadu
czynnego. Kierownik wyjasnit réwniez, ze w nowym projekcie przebudowy
i modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Gosciejowicach Mafych ukiad ten bedzie
dziafat automatycznie i do podobnych zdarzen nie bedzie dochodzito. Pracownikom,
ktorzy obstugujg oczyszczalnie Sciekéw nakazano bezwzgledne przestrzeganie
ustalonych zasad obstugi oczyszczalni.

(akta kontroli str. 718, 731, 1206)

3. W kontrolowanej jednostce, w calym okresie objetym kontrola, postepowano
z komunalnymi osadami $ciekowymi niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
przetrzymujgc wyprodukowane komunalne osady $ciekowe przez okres ponad
trzech lat, nie przekazujac tego odpadu do rolniczego wykorzystania badZ innym
uprawnionym podmiotom. Powyzsze stanowito naruszenie art. 25 ust. 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach®2,
Kierownik wyjaénit, Ze osad Sciekowy znajduje sie na poletkach osadowych i jest
w ciggu technologicznym w procesie dosuszania. Zaktad wielokrotnie podejmowat
préby zagospodarowania osadu $ciekowego, prowadzac rozmowy z duzymi
gospodarstwami rolnymi, aby osad zostat wykorzystany na cele rolnicze, jednak te
nie byly zainteresowane, ze wzgledu na zlozono$é procesu wywozu, Scisle
okreslonych okreséw, kiedy mozna osad $ciekowy wywozi¢ na pola uprawne oraz
ze wzgledu na wykorzystywanie na swoich polach pomiotu kurzego z licznych
kurnikéw pofozonych w sasiedztwie oczyszczalni. W chwili obecnej toczg sie
rozmowy nad wykorzystaniem osadu $ciekowego w biogazowni, majacej powstac
w miejscowosci Gracze. Po uruchomieniu instalacji, planuje sie do niej
przewiezienie catego zgromadzonego osadu.

(akta kontroli str. 178, 323, 680-685, 718, 723-729, 1277)

4. Ponadto kontrola Najwyzszej Izby Kontroli wykazata, niedotrzymanie warunku
pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie zwdéd dla oczyszczalni
sciekow w GoSciejowicach Matych, polegajacego na przekroczeniu dopuszczalnych
wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach w zakresie azotu
ogblnego®®. Przez okres trzech miesiecy 2018r. zawarto$¢ azotu ogdlnego
w odprowadzanych Sciekach* przekraczala maksymalne wartosci wskazane
w pozwoleniu wodnoprawnym. Dyrektor Zaktadu wyjasnit, ze od 2015 ., tj. od czasu
uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, Zaklad zaczal sie borykac
Z problemami  dotyczacymi  utrzymania  parametrow  jakosci  Sciekéw
odprowadzanych, w szczegblnosci azotu ogdbinego. Wyniki wykonywanych
pomiaréw azotu ogbinego wskazywaly na osigganie gérnych wartosci wynikajacych
Z pozwolenia wodnoprawnego, a czasami przekroczent dopuszczalnych norm.
W grudniu 2016 r. zostat opracowany projekt modemizacji oczyszczalni $ciekow
w Go$ciejowicach Mafych®s, W 2018r. Zaktad wykonaf wymiane dyfuzoréw,
C poprawifo proces napowietrzania | znaczaco poprawito jako$¢ Sciekow
oczyszczonych, ale zawarto$¢ azotu nadal utrzymuje sie w gérnych granicach norm
pozwolenia wodnoprawnego. W roku 2020 Gmina pozyskata $rodki na modemizacje

42Dz, U.z2020r. poz. 797, ze zm.

4 Dopuszczalna warto$¢ wskazana w pozwoleniu wodnoprawnym 15 mgN/l.
4 W pazdzierniku 16,7 mgN/, w listopadzie 15,2 mgN/l, w grudniu 17,8 mgNJI.
45 Wymiana systemu dyfuzorow napowietrzajacych $cieki surowe w SBR,
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oczyszczalni $ciekéw w Godciejowicach Malych i przystapita do ogloszenia
przetargu w celu wylonienia wykonawcy. Wykonawca zostat wyfoniony w styczniu
2021 r. Rozpoczecie prac modernizacyjnych zaplanowano na | kwartat 2021 r., ich
zakonczenie w kwietniu 2022 r.

(akta kontroli str. 162-163, 720-722, 1185-1206, 1213-1215)

Najwyzsza lzba Kontroli negatywnie ocenia funkcjonowanie Zaktadu w zakresie
oczyszczania $ciekéw komunalnych i zagospodarowania komunalnych osadow
sciekowych. Zakiad nie dotrzymywal warunkéw pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie korzystania z automatycznej stacji poboru prob przez caty okres kontroli,
nie dotrzymywat rowniez standardow emisyjnych zoczyszczalni - Sciekow
w odniesieniu do stezen azotu ogélnego w 2018r., do momentu zakoriczenia
modernizacji systemu napowietrzania SBR. Rowniez sposob postepowania z kos,
tj. przetrzymywanie ich przez okres ponad trzech lat, byt niezgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

4. Finansowanie zbierania i oczyszczania Sciekéw
komunalnych

4.1 Zapewnienie $rodkéw na finansowanie zbierania i oczyszczania $ciekéw
komunalnych

Planowane w latach objetych kontrola wydatki na realizacie zadan w zakresie
zbiorowego odprowadzania $ciekow wynosity: 1933 tys. zt w 2018 r., 1920 tys. zt
w2019r. oraz 1928tys.zt w trzech kwartatach 2020 r. Dyrektor wyjasnit, Ze
zrodtem finansowania wydatkow Zaktadu byly przychody otrzymywane z Gminy,
a wynikajace z opfat za dostarczone $cieki (wedtug obowigzujacych taryf). Rowniez
wydatki poniesione na modemizacje SBR w 2018 r. pochodzity z budzetu Gminy.
Ponadto Dyrektor wyjasnit, ze w planowanych wydatkach nie sq ujmowane zadania
do osiggnigcia celu okreslonego w AKPOSK 2017. Sprawami reanzac,u
przedsiewzieé, w tym sposobu ich finansowania ujetych w AKPOSK 2017 zajmuje
sie Urzad Miejski w Niemodlinie.
Kontrolowana jednostka nie wnioskowata do Gminy o pozyskania dodatkowych
srodkéw na sfinansowanie zadai w zakresie zbiorowego doprowadzania Sciekow.
Zgodnie z wyjasnieniem Dyrektora o potrzebach inwestycyjnych Zakfad informowaf
Gming Niemodlin na spotkaniach, ktére odbywaly sie w Urzgdzie Miejskim
w Niemodlinie. W efekcie tych rozmow Zaktad otrzymat w 2018 r. dodatkowe Srodki
na zmodernizowanie systemu napowietrzajgcego SBR.

(akta kontroli str. 184, 323-324, 710-715)

4.2 Finansowanie zbierania i oczyszczania $ciekéw komunalnych

W latach 2018-2019 oraz w trzech pierwszych kwartatach 2020 r. Zakfad poniost
wydatki na realizacje zadan w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciekow
w wysoko$ci wynoszacej odpowiednio 1 900 tys. zt, 1890 tys. zt oraz 1412 tys. 2.
Jak wyjaénit Dyrektor, zrodlem finansowania tych wydatkéw, w catosci byly
przychody otrzymane z Gminy, w tyrn réwniez Srodki przeznaczone na modernizacje
SBR. Dyrektor wyjasnit, ze do AKPOSK nie podaje informacji finansowych.

(akta kontroli str. 182-184, 323, 710-715, 732-755, 1276)

4 Zaklad otrzymat kwote 890002, wykorzystat 86235302 Uchwata Rady Miejskiej w Niemodiinie
nr LI1/312/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
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Stwierdzone
nieprawidlowosci

OCENA CZASTKOWA

Uwagi

Whioski

Prawo zgloszenia
zastrzezen

Obowigzek
poinformowania

NIK o sposobie
wykonania wnioskow

W dziatainosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidfowosci. '

Zaktad dysponowat $rodkami finansowymi umozliwiajacymi prowadzenie biezacej
dziatalnosci, ktére wydatkowane byly zgodnie z planem.

IV. Uwagi i wnioski

W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami, Najwyzsza Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia nastepujace uwagi
i wnioski:

Najwyzsza Izba Kontroli nie formutuje uwag.

Najwyzsza Izba Kontroli wnosi o:

1. Wzmozenie dziatat zmierzajacych do  wyeliminowania postepowania
z komunalnymi osadami $ciekowymi w sposéb niezgodny z obowigzujacymi
przepisami.

2. Podjgcie dziatart organizacyjnych  zapewniajacych przekazywanie Gminie
rzetelnych danych na potrzeby sporzadzenia sprawozdan z realizacji KPOSK.

3. Rozwazanie zasadnosci wystapienia do Burmistrza Niemodlina w Sprawie
zawnioskowania do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
0 zmiang pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie odnoszacym si¢ do metody
poboru prob w oczyszczalni $ciekow w Gosciejowicach Malych, wynikajacej
z uwarunkowan technicznych.

V. Pozostate informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostalo sporzadzone w dwach egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgloszenia na pismie umotywowanych zastrzezen do wystapienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zglasza sig
do dyrektora Delegatury NIK w Opolu. Prawo zglaszania zastrzezen, zgodnie
zart.61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przystuguje do wystapienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z trecig uchwaly w sprawie zastrzezen.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK nalezy poinformowaé Najwyzszq Izbe Kontroli,
w terminie 21 od ofrzymania wystapienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wnioskow pokontrolnych oraz o podjetych dziataniach lub przyczynach niepodjecia
tych dziatan.
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W przypadku wniesienia zastrzezeri do wystapienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy sie od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu
zastrzezef w calosci lub zmienionego wystapienia pokontrolnego.

Opole, /Fr’- marca 2021 r.
Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Opolu
Kontroler Dyrektor
Zbigniew Lupicki
gtowny specjalista kontroli parstwowej

Dl R
Delegatutf MK yv Opolu

as Odp'{sl 1an

Wojciech Jarzyna
specjalista kontroli parstwowe;

/ padpis /
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